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Паспорт схемы  теплоснабжения

	Наименование Программы: 
	Схема теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области

	Основания для

разработки Схемы: 
	- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

	Заказчик Схемы
	Администрация Муниципального образования «Сальское городское поселение»

	Основные разработчики Схемы:
	Администрация Муниципального образования «Сальское городское поселение», МБУ «Новый город» Сальского городского поселения, организации коммунального комплекса, предоставляющие услугу теплоснабжения: Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2.

	Исполнители Программы:


	Администрация Муниципального образования «Сальское городское поселение», Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2.

	Цель формирования схемы: 
	     Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении.

     В схеме теплоснабжения:

- осуществлен анализ существующего положения и состояния системы  теплоснабжения;

- дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей;

- дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. 

	Срок реализации Схемы:
	с 2013 г. по 2028 г.

	Объемы финансирования:
	Объем финансирования в ценах 2013 г. составляет 56 625 тыс. руб.



Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд пользуется централизованным теплоснабжением. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 
Часть социальной сферы и общественных зданий МО «Сальское городское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеют индивидуальное отопление. 

Крупные промышленные предприятия для теплоснабжения имеют свои котельные, а мелкие предприятия подключены к централизованной системе отопления.  
На территории г. Сальска поставщиками тепловой энергии для централизованного теплоснабжения являются: филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2. В качестве топлива используется природный газ, уголь. 
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

              Таблица № 1.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности
	Потребители тепловой энергии
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2028

	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	48,2
	48,09
	51,42
	52,06
	52,06
	52,06
	52,06
	52,06
	52,06
	52,06

	Жилой фонд
	42,59
	42,54
	42,54
	43,12
	43,12
	43,12
	43,12
	43,12
	43,12
	43,12

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,68
	1,6
	4,93
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02
	5,02

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	3,93
	3,95
	3,95
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92


               Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии
	Потребители тепловой энергии
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2028

	
	Объемы потребления тепловой энергии, тыс. Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	106,11
	105,3
	108,53
	109,61
	109,61
	109,61
	109,61
	109,61
	109,61
	109,61

	Жилой фонд
	81,4
	81,23
	81,23
	82,34
	82,34
	82,34
	82,34
	82,34
	82,34
	82,34

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	4,29
	3,66
	6,89
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	20,42
	20,41
	20,41
	20,25
	20,25
	20,25
	20,25
	20,25
	20,25
	20,25


Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля соб. нужд, %
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2013
	105,59
	105,59
	3,7%
	3,91
	104,62
	10,9%
	11,4
	48,2
	51,22

	2014
	105,92
	105,92
	3,7%
	3,92
	106,15
	10,9%
	11,57
	48,09
	50,89

	2015
	107,47
	107,47
	3,6%
	3,87
	109,77
	11,3%
	12,4
	51,42
	49,35

	2016
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2017
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2018
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2019
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2020
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2021
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2022
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2023
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73

	2028
	111,13
	111,13
	3,5%
	3,89
	110,24
	11,7%
	12,9
	52,06
	45,73


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2013
	38,61
	3,09
	41,7
	10,23

	2014
	38,71
	3,07
	41,78
	10,23

	2015
	41,91
	3,36
	45,27
	11,09

	2016
	42,09
	3,41
	45,5
	11,15

	2017
	42,52
	3,44
	45,96
	11,26

	2018
	42,77
	3,68
	46,45
	11,38

	2019
	43,21
	3,92
	47,13
	11,55

	2020
	43,92
	4,07
	47,99
	11,76

	2021
	44,13
	4,31
	48,44
	11,87

	2022
	45,07
	4,43
	49,5
	12,3

	2028
	46,64
	4,91
	51,55
	12,63


Зоны действия котельных МО «Сальское городское поселение» представлены в Приложении № 1 настоящей Схемы.
В перспективе радиус эффективного теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» будет меняться. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения учтет новую застройку многоквартирных домов, новые объекты социальной сферы и новые общественные здания. 

Схема размещения сетей теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» представлена в Приложении № 1 настоящей Схемы.
Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от новых блочно-модульных котельных и индивидуальных источников. В связи с чем, планируется в городе новое строительство блочно-модульных котельных.
В МО «Сальское городское поселение» планируется в 2014-2018 гг.построить 7 блочно-модульных котельных:

- мощностью 0,42 МВт (БМК № 1) - для теплоснабжения жилых домов по ул. Халтурина;

- мощностью 0,42 МВт (БМК № 2) – для теплоснабжения жилых домов по ул. Новостройка;

-мощностью 0,45 МВт (БМК № 3) - для теплоснабжения жилых домов по ул. Магистральная;

- мощностью 0,6 МВт (БМК № 4) – для теплоснабжения жилого дома по ул. Пушкина, 32;

- мощностью 0,4 МВт (БМК № 5) – для теплоснабжения МДОУ на 240 мест по ул. Береговая;

- мощностью 2,2 МВт (БМК № 6) – для теплоснабжения плавательного бассейна;

- мощностью 2,2 МВт (БМК № 7) – для теплоснабжения ледового катка по ул. Кутузова;

В МО «Сальское городское поселение»:

· не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы;

· не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

· не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

· не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, изменения решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. МО планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица № 4.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

	1
	Реконструкция с заменой котлов для увеличения мощности котельной по ул. Кутузова, 1 «д»
	
	+
	
	
	


Таблица № 4.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№ п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	1
	Перевод котлов на котельной Ленина, 5 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 0,0622 Гкал/ч)
	+
	
	
	
	

	2
	Перевод котлов на котельной Можайского, 16 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 0,0933 Гкал/ч, установленная – 0,32 Гкал/ч)
	
	+
	
	
	

	3
	Перевод котлов на котельной Столбовая, 88 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 1,08 Гкал/ч, установленная – 0,203 Гкал/ч)
	
	+
	
	
	

	4
	Газификация котельной К.Маркса, 19а (Присоединенная нагрузка – 0,1965 Гкал/ч)
	
	
	+
	
	

	5
	Газификация котельной Соц.Труда, 31 (Присоединенная нагрузка – 1,1815 Гкал/ч, установленная – 0,2475 Гкал/ч)
	
	
	
	+
	

	6
	Газификация котельной Крымского, 32 (Присоединенная нагрузка – 0,1188 Гкал/ч, установленная – 0,91 Гкал/ч)
	
	
	
	
	+


Таблица № 4.3. Предложения по строительству источников тепловой энергии
	№ п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

	1
	БМК № 1 по ул. Халтурина
	+
	
	
	
	
	

	2
	БМК № 2 по ул. Новостройка
	
	+
	
	
	
	

	3
	БМК № 3 по ул. Магистральная
	
	
	+
	
	
	

	4
	БМК № 4 по ул. Пушкина
	
	
	
	+
	
	

	5
	БМК № 5 в микрорайоне «Заречье»
	
	+
	
	
	
	

	6
	БМК № 6 в микрорайоне «Кучурда»
	
	
	
	
	+
	

	7
	БМК № 7 в микрорайоне «Кучурда»
	
	
	
	
	
	+


Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Таблица № 5.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	№ п/п
	Показатели
	2014
	2015
	2016

	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества

	1
	Реконструкция ТС от котельной Промышленная, 2 до ТК №3 до д/с «Ивушка», ж/д Шаумяна, 4, 4а, 4б
	+
	
	

	2
	Реконструкция ТС от котельной Морской, 1 до ТК №4
	+
	
	

	3
	Реконструкция ТС от котельной Московская, 14 от уч-ка14а до ТК 38
	
	+
	

	4
	Реконструкция ТС от котельной Павлова, 2 от ж/д Свободы, 60 до школы №1
	
	+
	

	5
	Реконструкция ТС от котельной Школьная, 6 ТК №2 до медпункта
	
	+
	

	6
	Реконструкция ТС на ГВС от котельной Халтурина, 21 к ж/д Халтурина, 19
	
	
	+


Таблица № 5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей системы теплоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Муниципальное образование «Сальское  городское поселение»

	1
	Строительство сетей теплоснабжения диаметром 50-175 мм
	+
	+
	+
	+
	+


Раздел 6. Перспективные топливные балансы
Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения
	Населенный пункт
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания условного топлива
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии
	Фактический удельный расход  топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо
	Аварийный вид топлива

	
	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	
	

	
	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	 
	т у.т
	тыс м3/тонн
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/

Гкал
	
	

	2011

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	55,223
	83,6
	 
	7000
	 
	13901,31
	 
	164,1
	166,4
	 
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	27
	газ
	7000
	1,155
	4240,14
	3672
	158,9
	157,7
	136,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	5,2
	газ
	7000
	1,153
	867,6
	752,2
	161,3
	165,47
	144,7
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	5,2
	газ
	7000
	1,155
	1093,94
	947,6
	168,98
	212,56
	182,2
	нет
	нет

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,7
	газ
	7000
	1,153
	260,64
	226
	157,42
	151,21
	132,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	5,3
	газ
	7000
	1,153
	795,15
	689,4
	155,09
	149,46
	130,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5,4
	газ
	7000
	1,155
	828,63
	717,7
	157,5
	152,31
	132,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10,6
	газ
	7000
	1,155
	1839,02
	1593,4
	173,86
	172,87
	150,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	12,7
	газ
	7000
	1,153
	2014,37
	1746,4
	158,5
	158,54
	137,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8
	5,5
	газ
	7000
	1,155
	920,51
	797,3
	182,39
	166,06
	145,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,6
	газ
	7000
	1,155
	276,42
	239,3
	162,47
	170,51
	149,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,4
	газ
	7000
	1,153
	76,69
	66,5
	173,09
	176,85
	166,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,3
	газ
	7000
	1,153
	56,17
	48,7
	160,2
	194,56
	162,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	105,19
	116,7
	233,69
	263,43
	291,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,1
	уголь
	7000
	0,9
	29,28
	32,5
	235,4
	251,3
	325,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,5
	уголь
	7000
	0,9
	116,61
	129,8
	230,49
	235,86
	259,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	70,53
	78
	234,66
	249,55
	260,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,6
	уголь
	7000
	0,9
	136,93
	151,2
	232,59
	249,85
	252,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	69,62
	77,2
	233,97
	248,07
	257,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	66,73
	73,9
	231,63
	248,88
	246,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 31
	0,25
	0,2
	уголь
	7000
	0,9
	37,14
	41
	243,92
	240,78
	205,0
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.

	2012

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	56,765
	80,01
	 
	7000
	 
	13502,51
	 
	166,3
	168,75
	 
	нет 
	нет  

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	26,5
	газ
	7000
	1,156
	4120,72
	3560,2
	162,43
	155,52
	134,3
	нет 
	нет  

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	4,8
	газ
	7000
	1,155
	824,93
	714,4
	167,43
	171,6
	148,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	4,9
	газ
	7000
	1,156
	1071,31
	925,9
	172,46
	217,77
	189,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,7
	газ
	7000
	1,155
	249,05
	215,7
	157,41
	153,05
	126,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	5,1
	газ
	7000
	1,155
	776,82
	672,7
	158,49
	151,73
	131,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5
	газ
	7000
	1,156
	789,57
	682,4
	157,1
	157,2
	136,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10
	газ
	7000
	1,156
	1716,42
	1484
	166,3
	171,08
	148,4
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	11,23
	газ
	7000
	1,155
	1827,88
	1582,9
	154,4
	162,71
	141,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8,688
	5
	газ
	7000
	1,156
	780,45
	674,7
	174,4
	157,42
	134,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,53
	газ
	7000
	1,156
	269,56
	232,7
	161,1
	176,13
	152,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,4
	газ
	7000
	1,155
	76,56
	66,3
	172,5
	186,35
	165,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,34
	газ
	7000
	1,155
	58,08
	50,3
	169,97
	171,89
	147,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	106,97
	119,8
	230,5
	276,2
	299,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,1
	уголь
	7000
	0,9
	31,88
	35,6
	231,42
	336,68
	356,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	110,5
	122,9
	230,62
	262,85
	307,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,27
	уголь
	7000
	0,9
	70,12
	78,7
	232,34
	263,22
	291,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,5
	уголь
	7000
	0,9
	136,91
	153,3
	229,62
	260,97
	306,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,27
	уголь
	7000
	0,9
	70,36
	78,7
	233,69
	260,75
	291,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	80,23
	89,7
	230,5
	270,75
	299,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 30
	0,34
	0,17
	уголь
	7000
	0,9
	42,67
	47,8
	230,4
	258,32
	281,2
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Жележнодорожная 63
	0,764
	1,1
	уголь
	7000
	0,9
	291,52
	327,1
	230
	265,28
	297,4
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.

	2013 г.

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	56,765
	79,56
	 
	7000
	 
	13390,02
	 
	168,3
	168,3
	 
	нет 
	нет 

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	26,2
	газ
	7000
	1,15
	4283,7
	3725
	163,76
	163,7
	142,2
	нет 
	нет

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	5,1
	газ
	7000
	1,15
	872,3
	758,6
	171,37
	171,37
	148,7
	нет
	нет 

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	5,2
	газ
	7000
	1,15
	880,5
	765,7
	169,01
	169
	147,3
	нет 
	нет 

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,3
	газ
	7000
	1,15
	215,72
	187
	157,3
	157,3
	143,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	4,4
	газ
	7000
	1,15
	695,7
	605
	158,18
	158,2
	137,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5,9
	газ
	7000
	1,15
	930,5
	809,1
	158,83
	158,8
	137,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10,8
	газ
	7000
	1,15
	1743,5
	1516,1
	161,1
	161,1
	140,4
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	10,9
	газ
	7000
	1,15
	1678,3
	1459,4
	154,4
	154,4
	133,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8,688
	4,5
	газ
	7000
	1,15
	821,6
	714,5
	181,29
	181,3
	158,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,6
	газ
	7000
	1,15
	253,2
	220,2
	161,11
	161,1
	137,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,3
	газ
	7000
	1,15
	57,3
	49,9
	172,5
	172,5
	166,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,3
	газ
	7000
	1,15
	49,8
	43,3
	154,5
	154,5
	144,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,3
	уголь
	7000
	0,88
	74,4
	84,5
	231,1
	231,1
	281,7
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,08
	уголь
	7000
	0,88
	18,8
	21,4
	231,2
	231,2
	267,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,4
	уголь
	7000
	0,88
	91,4
	103,9
	230,4
	230,4
	259,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,25
	уголь
	7000
	0,88
	57,8
	65,7
	231,2
	231,2
	262,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,47
	уголь
	7000
	0,88
	109,4
	124,3
	230,6
	230,6
	264,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,25
	уголь
	7000
	0,88
	58,7
	66,7
	233,8
	233,8
	266,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,27
	уголь
	7000
	0,88
	61,3
	69,7
	230,4
	230,4
	258,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 31
	0,34
	0,16
	уголь
	7000
	0,88
	36,7
	41,8
	236,5
	236,5
	261,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Жележнодорожная 63
	0,764
	0,88
	уголь
	7000
	0,88
	399,4
	453,8
	228,8
	228,8
	515,7
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области на 2012-2015 гг. с перспективой  до 2030 г.

Таблица № 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2028 гг.
	Показатели
	Всего, 
тыс. руб.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2028

	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Модернизация источника системы теплоснабжения

	Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	900
	
	900
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по новому строительству системы теплоснабжения

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	21060
	2390
	4780
	2590
	2800
	4250
	4250
	
	

	Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	15704
	1330
	5304
	2370
	4160
	2540
	
	
	

	ИТОГО:
	37664
	3720
	10984
	4960
	6960
	6790
	4250
	
	

	Модернизация сетей системы теплоснабжения

	Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	6776
	
	2032
	2733
	2011
	0
	0
	0
	0

	Мероприятия по новому строительству сетей системы теплоснабжения

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	12185
	0
	2437
	2437
	2437
	2437
	2437
	
	

	ИТОГО:
	18961
	
	4469
	5170
	4448
	2437
	2437
	
	

	ВСЕГО:
	56625
	3720
	15453
	10130
	11408
	9227
	6687
	
	


Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен: 

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Едиными теплоснабжающими организациями в МО «Сальское городское поселение» установлены филиал ОАО «Донэнерго» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2, которые при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица № 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2028 г.

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника,  Гкал/час

	Централизованное  теплоснабжение
	111,35
	105,59
	105,92
	107,47
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»  Сальский район тепловых сетей
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789

	БМК 1
	г. Сальск,  ул. Халтурина 17б
	0,36
	
	
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 2
	г. Сальск,  ул. Новостройка 135
	0,36
	
	
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 3
	г. Сальск,  ул. Магистральная 16
	0,39
	
	
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	БМК4
	г. Сальск,  ул. Пушкина 32
	0,52
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	БМК 5
	г. Сальск,  Заречье
	0,344
	
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	БМК6
	г. Сальск,  Кучурда
	1,892
	
	
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	БМК 7
	г. Сальск,  ул. ул.Кутузова
	1,892
	
	
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, ул. Фабричная,2
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Газовая котельная
	ул.Островского,3
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	Парокотельная
	ул.Островского,3 (парокотельная)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории МО «Сальское городское поселение» выявлены бесхозяйные тепловые сети, находящиеся в системе теплоснабжения котельных филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, по следующим адресам:

г. Сальск, ул. Промышленная, 2

1) Здание мазутной котельной ДУ 3 – ж/д по ул. Толстого, 3

ТС отопления

надземная прокладка – Ø 76 мм – 13 тр.м

ТС ГВС

надземная прокладка – Ø 63 мм – 13 п.м

2) Здание мазутной котельной ДУ 3 –ж/д по ул. Социалистическая, 168а

ТС отопления

надземная прокладка – Ø 108 мм – 40 тр.м

непроходной канал – Ø 108 мм – 44 тр.м

ТС ГВС

надземная прокладка – Ø 57 мм – 40 тр.м

непроходной канал – Ø 57 мм – 44 тр.м

3) Социалистическая, 168а – ж/д по ул. Социалистическая, 185

ТС отопления

Надземная прокладка – Ø 108 мм – 152 тр.м, Ø 57 мм – 14 тр.м

4) Социалистическая, 185 – ж/д по ул. Социалистическая, 183

ТС отопления

Надземная прокладка – Ø 81 мм – 11 тр.м, Ø 57 мм – 3 тр.м

5) Социалистическая, 183 – ж/д по ул. Социалистическая, 181

ТС отопления

Надземная прокладка – Ø 81 мм – 46 тр.м, Ø 57 мм – 3 тр.м

6) Социалистическая, 181 – ж/д по ул. Толстого, 3а

ТС отопления

Надземная прокладка – Ø 57 мм – 27 тр.м

