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Введение

Основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в Сальском городском поселении является схема теплоснабжения. 

В схеме теплоснабжения дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. 

Схема теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» разработана в перспективе развития тепловых нагрузок на 15 лет:

- на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей;

- оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей; 

- структуры топливного баланса, 

- возможности дальнейшего использования существующих источников тепла и тепловых          сетей;

- с учетом рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности при условии минимизации затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки схемы теплоснабжения являются:

– Генеральный план муниципального образования «Сальское городское поселение»  Сальского района Ростовской области;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы финансово-хозяйственной деятельности, действующие нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой энергией, водой.

Административное деление муниципального образования «Сальское городское поселение»

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Сальский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в   городе   Сальск. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Сальское городское поселение», входящего в состав муниципального образования "Сальский район".

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» расположено в центральной части Сальского района, входит в состав Сальского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Сальское городское поселение» входит один пункт - город   Сальск. 

Проектные решения Муниципального образования «Сальское городское поселение»
Основные проектные решения Генерального плана по новой жилой и общественно-деловой застройке Муниципального образования «Сальское городское поселение».

В МО «Сальское городское поселение» планируется в 2014-2018 гг.построить 7 блочно-модульных котельных по адресам:

- мощностью 0,42 МВт (БМК № 1) - для теплоснабжения жилых домов по ул. Халтурина;

- мощностью 0,42 МВт (БМК № 2) – для теплоснабжения жилых домов по ул. Новостройка;

-мощностью 0,45 МВт (БМК № 3) - для теплоснабжения жилых домов по ул. Магистральная;

- мощностью 0,6 МВт (БМК № 4) – для теплоснабжения жилого дома по ул. Пушкина, 32;

- мощностью 0,4 МВт (БМК № 5) – для теплоснабжения МДОУ на 240 мест по ул. Береговая;

- мощностью 2,2 МВт (БМК № 6) – для теплоснабжения плавательного бассейна;

- мощностью 2,2 МВт (БМК № 7) – для теплоснабжения ледового катка по ул. Кутузова;

           МДОУ на 140 мест по ул.  Чернышевского предполагается снабдить теплом от котельной по ул. Промышленная, 2/3 а.

Отопление и горячее водоснабжение новых проектируемых застроек в г. Сальске (по микрорайонам)

	Наименование

микрорайона
	Теплоснабжение проектируемых застроек
	Блочно-модульные котельные
	Мощность, МВт

	Кучурда
	Жилой дом  по ул. Халтурина,17 б
	БМК №1
	0,42

	Кучурда 
	Жилой дом по ул .Халтурина,17б
	
	

	Кучурда
	Жилой дом по ул. Новострой,135
	               БМК №2
	0,42

	Кучурда
	Жилой дом по ул. Новострой,135а
	
	

	Ново-Сальск
	Жилой дом по ул. Магистральная,16
	БМК №3
	0,45

	Ново-Сальск
	Жилой дом по ул. Магистральная,16
	
	

	Ново-Сальск
	Жилой дом по ул. Магистральная,16
	
	

	Центр
	Жилой дом по ул. Пушкина,32
	БМК №4
	0,6

	Заречье
	МДОУ на 240 мест
	БМК №5
	0,4

	Кучурда
	 Плавательный бассейн 
	БМК №6
	2,2

	Кучурда
	Ледовый каток по ул.Кутузова
	БМК №7
	2,2


Тепловые потоки и расходы сетевой воды на проектируемую застройку в г. Сальске

	№ микрорайона
	Категория зданий
	Этажность
	А,
	m,
	qо,
	Жилые здания
	Обществ. и пром. здания
	Qсум.,
	Над-ка
	Qсум.,
	Gd,

	
	
	
	м3
	чел
	Ср
	Qотп max,
	Qгвс m,
	Qотп max,
	Qвент max,
	Qгвс m,
	МВт
	10%
	Гкал/ч
	м3/час

	
	
	
	
	
	
	МВт
	МВт
	МВт
	МВт
	МВт
	
	МВт
	
	

	БМК  № 1жилые дома
	0,11756
	0,24355
	0
	0
	0
	0,36111
	0,397221
	0,3429606
	3,2

	Кучурда ул. Халтурина
	Жил.
	3
	2337
	80
	171
	0,06846
	0,14988
	0
	0
	0
	0,21834
	0,240174
	0,207896
	1,9

	Кучурда ул. Халтурина
	жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,09367
	0
	0
	0
	0,14277
	0,157047
	0,1350642
	1,3

	БМК №2   жилые дома
	0,1212
	0,243558
	0
	0
	0
	0,364758
	0,4012338
	0,149064
	3,6

	Кучурда ул.Навостройка,135
	Жил.
	3
	2043
	65
	171
	0,0606
	0,121779
	0
	0
	0
	0,182379
	0,2006169
	0,17253
	1,9

	Кучурда ул.Навостройка,135
	Жил.
	3
	2043
	65
	171
	0,0606
	0,121779
	0
	0
	0
	0,182379
	0,2006169
	0,17253
	1,9

	БМК3 жилые дома
	0,1473
	0,241683
	0
	0
	0
	0,388983
	0,4278813
	0,367977
	5,04

	Ново-Сальск Магистральный
	Жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,080561
	0
	0
	0
	0,129661
	0,1426271
	0,122659
	1,68

	Ново-Сальск Магистральный
	Жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,080561
	0
	0
	0
	0,129661
	0,1426271
	0,122659
	1,68

	Ново-Сальск Магистральный
	Жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,080561
	0
	0
	0
	0,129661
	0,1426271
	0,122659
	1,68

	БМК № 4 жилой дом
	0,16335
	0,311581
	
	
	
	0,474931
	0,5224241
	0,4492847
	4,6

	Центр ул.Пушкина,32
	Жил.
	9
	6720
	200
	171
	0,16335
	0,311581
	
	
	
	0,474931
	0,5224241
	0,4492847
	4,6

	БКМ №5 МДОУ
	
	
	0,245034
	0,082774
	0,0165
	0,344308
	0,3787388
	0,325715
	5,58

	Заречье
	МДОУ
	2
	14061,6
	240
	171
	
	
	0,245034
	0,082774
	0,0165
	0,344308
	0,3787388
	0,325715
	5,58

	Кот. по ул. Промышленная2/3а
	0,1411
	0,0415
	0,011292
	0,193892
	0,2123812
	0,18342
	3,6

	Ново-Сальск
	МДОУ
	2
	7059
	140
	171
	
	
	0,1411
	0,0415
	0,011292
	0,193892
	0,2123812
	0,18342
	3,6

	БМК6  бассейн
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,963
	2,16
	1,86
	36,3

	Кучурда
	Oбщ.
	1-2эт
	7500
	170
	97
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,963
	2,16
	1,86
	36,3

	БМК 7   ледовый дворец
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,963
	2,16
	1,86
	36,3

	Кучурда, ул. Кутузова
	Oбщ.
	2
	7500
	170
	97
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,93
	2,16
	1,86
	36,3


Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей согласно СНиП 2.04.07-86*, где:

А - общая площадь зданий, тыс. м²;

m- число человек; 

q0 - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 1 м² площади, МВт;

Qoтп max - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт; Qomax=q0*A(1+k1)  k1=0.25

Qвент max - максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qv = k1* k2* q0*A  k2=0.6

Qгвс m - средний тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qгвс m = qh* m qh=376

Qгвс max - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qгвс max = Qhгвс*2.4

Qсум - суммарный тепловой поток, МВт;

Gd - суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

1.1. Источники тепловой энергии

1.1.1. Централизованное теплоснабжение

            Источником теплоснабжения городского поселения являются 25 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

На территории г. Сальска находятся 21 котельных эксплуатируемых филиалом ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей. В качестве топлива используется природный газ, уголь. Централизованным теплоснабжением пользуются многоквартирные жилые дома, организации социальной сферы, общественных зданий и небольшие предприятия.

	Котельные, обслуживаемые Сальский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети»
	Сети теплоснабжения

	Наименование
	адрес
	мощность, Гкал/ч
	% загруженности
	протяженность, м

(в 2-х трубном измерении)
	диаметр, мм

	
	
	
	
	
	

	Кузнечная 102а
	г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а
	12,21
	106
	3900,68
	D 39-426

	Павлова 2
	г. Сальск,  ул.Павлова, 2
	3,44
	62
	613,6
	D89-159

	Халтурина 21
	г. Сальск,  ул Халтурина, 21
	3,6
	75
	807,6
	D57-219

	Морской 1
	г. Сальск,  ул пер.Морской, 1
	1,72
	44
	1039,4
	D50-159

	Береговая 2
	г. Сальск,  ул Береговая, 2а
	3,44
	68
	1815,5
	D50-219

	Промышленная, 2а/3а
	г. Сальск,  ул Промышленная, 2а/3а
	6,45
	96
	5184,36
	D32-200

	Коломийцева, 128
	г. Сальск,  ул Коломийцева, 128
	3,2
	75
	1023
	D76-219

	Московская, 14
	г. Сальск,  ул .Московская, 14
	6,45
	88
	4269,2
	D32-219,325

	Родниковая, 4
	г. Сальск,  ул .Родниковая, 4
	8,688
	30
	2730,65
	D57-108,50-150

	Седова, 1а/131а
	г. Сальск,  ул. Седова, 1а/131а
	1,518
	63
	204,5
	D57-159

	Кутузова, 1д
	г. Сальск,  ул .Кутузова, 1д
	0,244
	85
	75,5
	D57,108

	Верхняя, 178-а
	г. Сальск,  ул. Верхняя, 178-а
	0,238
	83
	58,5
	D57,76

	Столбовая, 88
	г. Сальск,  ул. Столбовая, 88
	0,743
	24
	60
	D76,108

	Ленина, 5
	г. Сальск,  ул.Ленина, 5
	0,5
	12
	
	

	К.Маркса, 19а
	г. Сальск,  ул. К.Маркса, 19а
	0,6
	36
	
	

	Можайского, 16
	г. Сальск,  ул. Можайского, 16
	0,32
	27
	
	

	Крымского, 32
	г. Сальск,  ул. Крымского, 32
	0,5
	35
	63,6
	D57,76

	Школьная площадь, 7
	г. Сальск,  ул.Школьная площадь, 7


	0,9
	14
	
	

	Победы, 27
	г. Сальск,  ул.Победы, 27
	0,9
	19
	
	

	Соц.труда, 31
	г. Сальск,  ул. Соц.труда, 31
	0,34
	40
	
	

	Железнодорожная, 63
	г. Сальск,  ул. Железнодорожная, 63
	0,788
	89
	70
	D76,108


В настоящее время помимо котельных филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей централизованное теплоснабжение в г. Сальске обеспечивают одна котельная ОАО РТП «Авторемонтник» и три котельные СК ДТВу-2.

	котельные СК ДТВу-2
	Сети теплоснабжения

	Наименование
	адрес
	мощность, Гкал/ч
	    %

загруженности
	протяженность, м (в 2-х трубном измерении)
	диаметр, мм

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	50,4
	2088
	32- 159

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г.Сальск, ул.Островского,3
	16
	18
	5671
	32 - 273

	Газовая (паро) котельная
	Ростовская обл.,                           г.Сальск ул.Островского,3 
	9
	17
	256
	57;108


	котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	Сети теплоснабжения

	Наименование
	адрес
	мощность, Гкал/ч
	протяженность, м

(в 2-х трубном измерении)
	диаметр, мм

	котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, 

ул. Фабричная, 2
	19,5 
	7824
	D27-273


Таблица № 1.1.1.1. Характеристика котельного оборудования котельных по состоянию на 01.01.2013 г. Филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	№ п\п
	Наименование котельной (ЦТП)
	Адрес котельной (ЦТП)
	Ведомственная принадлежность котельной
	Обслуживающая организация
	Котельное оборудование

	
	
	
	
	
	марка
	кол-во
	факт. КПД котлов
	топливо
	год ввода
	год последнего кап. ремонта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кузнечная 102а
	г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	ДКВР-6,5/13
	1
	91,8
	газ
	1985
	

	
	
	
	
	
	ДКВР-6,5/13
	21
	91,8
	газ
	1985
	

	2
	Павлова 2
	г. Сальск,  ул.Павлова, 2
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	1989
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	1989
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	1989
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	1989
	

	3
	Халтурина 21
	г. Сальск,  ул Халтурина, 21
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	ВВД-1,8
	1
	85
	газ
	1994
	

	
	
	
	
	
	ВВД-1,8
	1
	85
	газ
	1994
	

	4
	Морской 1
	г. Сальск,  ул пер.Морской, 1
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	1995
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	1995
	

	5
	Морской 1

Береговая 2
	г. Сальск,  ул Береговая, 2а
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	2001
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	2001
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	2001
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	91
	газ
	2001
	

	6
	Промышленная, 2а/3а
	г. Сальск,  ул Промышленная, 2а/3а
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	КССУ-2,5
	1
	91,8
	газ
	2006
	

	
	
	
	
	
	КССУ-2,5
	1
	91,8
	газ
	2006
	

	
	
	
	
	
	КССУ-2,5
	1
	92
	газ
	
	

	7
	Коломийцева, 128
	г. Сальск,  ул Коломийцева, 128
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	ВК-21
	1
	90
	газ
	2002
	

	
	
	
	
	
	ВК-21
	1
	90
	газ
	2002
	

	
	
	
	
	
	Факел-Г 1
	1
	90
	газ
	2001
	

	8
	.Московская, 14
	г. Сальск,  ул .Московская, 14
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей


	КВГ-2,5
	1
	94
	газ
	1996
	

	
	
	
	
	
	КВГ-2,5
	1
	94
	газ
	1995
	

	
	
	
	
	
	КВГ-2,5
	1
	94
	газ
	1995
	

	9
	.Родниковая, 4
	г. Сальск,  ул .Родниковая, 4
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	КВГ-4,5
	1
	92
	газ
	1985
	

	
	
	
	
	
	КВГ-4,5
	1
	92
	газ
	1985
	2007

	
	
	
	
	
	СТГ Классик
	1
	92
	газ
	2011
	

	
	
	
	
	
	СТГ Классик
	1
	92
	газ
	2011
	

	10
	Седова, 1а/131а
	г. Сальск,  ул. Седова, 1а/131а
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Гидроник-580
	1
	90
	газ
	2004
	

	
	
	
	
	
	Гидроник-580
	1
	90
	газ
	2004
	

	
	
	
	
	
	Гидроник-580
	1
	90
	газ
	2004
	

	11
	.Кутузова, 1д
	г. Сальск,  ул .Кутузова, 1д
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Гидроник-140
	1
	90
	газ
	2005
	

	
	
	
	
	
	Гидроник-140
	1
	90
	газ
	2005
	

	12
	Верхняя, 178-а
	г. Сальск,  ул. Верхняя, 178-а
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Майти-Терм
	1
	90
	газ
	2005
	

	
	
	
	
	
	Премьер
	1
	90
	газ
	2011
	

	
	
	
	
	
	ЗИОСАБ-2500
	1
	92
	газ
	2008
	

	
	
	
	
	
	Гидроник-240
	1
	90
	газ
	2005
	

	13
	Столбовая, 88
	г. Сальск,  ул. Столбовая, 88
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1988
	

	
	
	
	
	
	Универсал-6
	1
	67
	уголь
	1989
	

	14
	Ленина, 5
	г. Сальск,  ул.Ленина, 5
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	69
	уголь
	1989
	

	15
	К.Маркса, 19а
	г. Сальск,  ул. К.Маркса, 19а
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1961
	

	
	
	
	
	
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1984
	

	16
	Можайского, 16
	г. Сальск,  ул. Можайского, 16
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1972
	

	
	
	
	
	
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1986
	

	17
	Крымского, 32
	г. Сальск,  ул. Крымского, 32
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей


	Универсал-6
	1
	67
	уголь
	1981
	

	
	
	
	
	
	Универсал-6
	1
	67
	уголь
	1981
	

	18
	Школьная площадь, 7
	г. Сальск,  ул.Школьная площадь, 7
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1986
	

	
	
	
	
	
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1986
	

	19
	Победы, 27
	г. Сальск,  ул.Победы, 27
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1977
	

	
	
	
	
	
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1977
	

	20
	Соц.труда, 31
	г. Сальск,  ул. Соц.труда, 31
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	1987
	

	21
	Железнодорожная, 63
	г. Сальск,  ул. Железнодорожная, 63
	ОАО «Донэнерго»
	филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей
	Универсал-5
	1
	67
	уголь
	-
	

	
	
	
	
	
	Универсал-6
	1
	67
	уголь
	-
	


Таблица № 1.1.1.2. Характеристика котельного оборудования котельных СК ДТВу-2 по состоянию на 01.01.2013 г.
	Наименование котельной (ЦТП)
	Адрес котельной (ЦТП)
	Ведомственная принадлежность котельной
	Обслуживающая организация
	Котельное оборудование

	
	
	
	
	марка
	кол-во
	факт. КПД котлов
	топливо
	год ввода
	год последнего кап. ремонта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г. Сальск,              ул. Островского,3
	Северо-Кавказская дирекции  по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»                            (СК ДТВ)
	Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2)
	КВ-ГМ-4,65-150
	4
	93
	газ
	2001
	-

	Газовая (паро) котельная
	Ростовская обл.,                           г. Сальск,              ул. Островского,3
	Северо-Кавказская дирекции  по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»                            (СК ДТВ)


	Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2)
	ДЕ-6,5-14 ГМ
	2
	89
	газ
	1993;1995
	-

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г. Сальск,              ул. Привокзаль-ная,22/1
	Северо-Кавказская дирекции  по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»                            (СК ДТВ
	Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2)
	КВ-Г-2,5
	2
	91
	газ
	1995
	-


Таблица № 1.1.1.3. Характеристика котельного оборудования котельных ОАО РТП «Авторемонтник» по состоянию на 01.01.2013 г.
	Наименование котельной (ЦТП)
	Адрес котельной (ЦТП)
	Ведомственная принадлежность котельной
	Обслуживающая организация
	Котельное оборудование

	
	
	
	
	марка
	кол-во
	факт. КПД котлов
	топливо
	год ввода
	год последнего кап. ремонта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск,

ул. Фабричная, 2
	Собственность предприятия
	ОАО РТП «Авторемонтник»
	ДКВР 10-13
	1
	89,6
	газ
	1986
	1986

	
	
	
	
	ДКВР 10-13
	1
	87,1
	газ
	2002
	2002

	
	
	
	
	ДКВР 10-13
	1
	90,0
	газ
	1992
	1992


	Таблица №1.1.1.4. Сведения о технической оснащенности котельных по состоянию на 01.01.2013 г. филиала ОАО «Донэнерго» - 

«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей по состоянию на 01.01.2013 г.

	№ п\п
	Наименование котельной (ЦТП)
	Адрес котельной (ЦТП)
	Оснащенность оборудованием (насосы)
	Оснащенность оборудованием (водоподогреватели)
	Оснащенность ХВО

	
	
	
	год  ввода
	кол-во
	марка
	год  ввода
	кол-во
	марка
	год  ввода
	марка

	1
	Кузнечная 102а
	г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а
	2010
	2
	Д630/90
	
	2
	FP04-31-1-EH
	1985
	ФИП I-0,7-0,6

	
	
	
	2010
	1
	Д500/63
	
	2
	MBX2052-36
	
	ФИП II-0,7-0,6

	
	
	
	1985
	2
	ЦНСГ 38/198
	
	2
	ЭП-2-263
	
	

	
	
	
	1985
	1
	К 45/30
	
	
	
	
	

	
	
	
	1985
	1
	К 20/30
	
	
	
	
	

	
	
	
	1985
	1
	К 8/18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Павлова 2
	г. Сальск,  ул.Павлова, 2


	2004
	1
	Д315/50
	1989
	1
	13 ОСТ34-588-68
	1989
	ФИП I-0,7-0,6

	
	
	
	2004
	1
	К-200/150/315
	
	
	
	
	

	
	
	
	1989
	3
	КН45/30
	
	
	
	
	

	
	
	
	1989
	2
	К8/18

	
	
	
	
	

	3
	Халтурина 21
	г. Сальск,  ул Халтурина, 21
	1994
	2
	К290/30
	1994
	1
	ПВ-z-09
	2010
	Комплексон -6

	
	
	
	1994
	2
	К8/18
	
	
	
	
	

	
	
	
	2011
	1
	ТР65-340/2
	
	
	
	
	

	4
	Морской 1
	г. Сальск,  ул пер.Морской, 1
	1995
	1
	К80-50-200
	
	
	
	2011
	Комплексон -6

	
	
	
	1995
	1
	КМ 90/55
	
	
	
	
	

	
	
	
	1995
	2
	ВК-2/26
	
	
	
	
	

	5
	Береговая 2
	г. Сальск,  ул Береговая, 2а 
	2001
	1
	К80-65-160
	2001
	2
	ВВП 100
	
	

	
	
	
	2001
	2
	КМ 90/55
	
	
	
	
	

	
	
	
	2001
	2
	К20/30
	
	
	
	
	

	
	
	
	2001
	5
	ВКС 5/32
	
	
	
	
	

	
	
	
	2001
	2
	ВКС 2/26
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Промышленная 2а/3а
	г. Сальск,  ул Промышленная, 2а/3а
	2006
	2
	Д315-71
	2009
	2
	FR31-31
	1988
	ФИП I-0,7-0,6

	
	
	
	2006
	2
	К20/30
	2006
	2
	ПП -2-6-2
	
	

	
	
	
	2006
	2
	К45/30
	2006
	1
	ПП -2-9-7-2
	
	

	
	
	
	2006
	2
	КМ90/35
	2006
	1
	10 ОСТ 34-588-68
	
	

	
	
	
	2009
	2
	ТР-125-110/4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Коломийцева 128
	г. Сальск,  ул Коломийцева, 128
	2002
	2
	КМ 90/55а
	
	
	
	2002
	ФИП I-0,7-0,6

	
	
	
	2002
	2
	К8/18
	
	
	
	
	

	
	
	
	2002
	1
	ВК 2/26
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Московская 14
	г. Сальск,  ул .Московская, 14
	1995
	2
	Д320/50
	
	
	
	2011
	TEKNA DPS

	
	
	
	1995
	1
	К200-150-315
	
	
	
	
	

	
	
	
	1995
	1
	КМ 8/18
	
	
	
	
	

	
	
	
	1995
	1
	К20/30
	
	
	
	
	

	9
	Родниковая 4
	г. Сальск,  ул .Родниковая, 4


	2011
	2
	ТР100-480/2
	2010
	2
	НН14 Р-Т №12
	1992
	ФИП I-0,7-0,6

	
	
	
	1985
	5
	К20/30
	
	
	
	
	

	
	
	
	2011
	2
	CR10-03
	
	
	
	
	

	
	
	
	2011
	3
	UPS65-120F
	
	
	
	
	

	10
	Седова 1а/131а
	г. Сальск,  ул. Седова, 1а/131а
	2004
	3
	UPS65-120F
	2004
	2
	РО 12-04-23
	
	

	
	
	
	2004
	2
	UPS50-60/2F
	
	
	
	
	

	
	
	
	2004
	2
	ТР80-240/2
	
	
	
	
	

	
	
	
	2004
	2
	TRE 40-230/2
	
	
	
	
	

	
	
	
	2004
	1
	CRE 1-7
	
	
	
	
	

	11
	Кутузова 1-д
	г. Сальск,  ул .Кутузова, 1-д
	2005
	2
	ТР40-180/2
	
	
	
	2005
	Комплнксон 6

	
	
	
	2005
	2
	UPS40-30 F
	
	
	
	
	

	
	
	
	2005
	1
	CRE 1-6
	
	
	
	
	

	12
	Верхняя 178а
	г. Сальск,  ул. Верхняя, 178 а
	2005
	2
	UPS32-25 F
	
	
	
	2005
	Комплексон 6

	
	
	
	2005
	2
	ТР32-180/2
	
	
	
	
	

	
	
	
	2005
	1
	CRE 1-6
	
	
	
	
	

	13
	Столбовая 88
	г. Сальск,  ул. Столбовая, 88
	1988
	2
	К8/18
	
	
	
	
	

	14
	Ленина 5
	г. Сальск,  ул.Ленина, 5
	1989
	1
	К8/18
	
	
	
	
	

	15
	К.Маркса 19-а
	г. Сальск,  ул. К.Маркса, 19-а
	1961
	1
	К45/30
	
	
	
	
	

	
	
	
	1961
	1
	К45/55
	
	
	
	
	

	
	
	
	1961
	1
	К 8/18
	
	
	
	
	

	16
	Можайского 16
	г. Сальск,  ул. Можайского, 16
	1972
	3
	К8/18
	1972
	1
	ВВП 
	
	

	17
	Крымского 32
	г. Сальск,  ул. Крымского, 32
	1981
	2
	К20/30
	1981
	1
	ВВП
	
	

	
	
	
	1981
	2
	К8/18
	
	
	
	
	

	18
	Школьная площадь 7
	г. Сальск,  ул.Школьная площадь, 7
	1986
	2
	К20/30
	1986
	1
	ВВП
	
	

	19
	Победы 27
	г. Сальск,  ул.Победы, 27
	1977
	2
	К45/30
	
	
	
	
	

	20
	Соц.труда 31
	г. Сальск,  ул. Соц.труда, 31
	1987
	1
	К8/18
	1987
	1
	ВВП
	
	

	
	
	
	2011
	2
	CHV2-40-A-A
	
	
	
	
	

	21
	Железнодорожная 63
	г. Сальск,  ул. Железнодорожная, 63
	
	1
	КМ100-65
	
	1
	ВВП
	
	

	
	
	
	
	1
	К20/18
	
	
	
	
	

	22
	Тепловой пункт
	г.Сальск ул.Привокзальная 2
	1995
	2
	К8/18
	1995
	1
	ВВП
	
	


Таблица № 1.1.1.5. Сведения о технической оснащенности котельных СК ДТВу-2 по состоянию на 01.01.2013 г.

	Наименование котельной (ЦТП)
	Адрес котельной (ЦТП)
	Оснащенность оборудованием (насосы)
	Оснащенность оборудованием (водоподогреватели)
	Оснащенность ХВО

	
	
	год  ввода
	кол-во
	марка
	наименование
	кол-во
	марка
	год  ввода
	кол-во
	марка

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г. Сальск,                   ул. Островского,3
	2001
	8
	КМ 100-65-200
	Водоподогреватель пластинчатый
	1
	VT40HL CД8-16
	2001
	2
	Автоматика очистки «ДЖУРБИ»

	
	
	2001
	2
	КМ 50-32-125
	Водоподогреватель пластинчатый
	1
	VT40HVCД8-16
	
	
	

	
	
	2001
	2
	НКУ 90М-УХЛ4
	
	
	
	
	
	

	Газовая (паро) котельная
	Ростовская обл.,                           г. Сальск,                    ул. Островского,3
	1993
	1
	ПДВ.25/20В
	Водоподогреватель
	2
	ПП1-35-2-II
	1995
	3
	Натрий-катионитовые фильтры

	
	
	2010
	2
	ЦНСГ-38-66
	Водоподогреватель
	2
	ПП2-11-II
	
	
	

	
	
	2002
	2
	КМ 100-80-160/2-5м
	
	
	
	
	
	

	
	
	2005
	2
	К 20/30
	
	
	
	
	
	

	
	
	1995
	2
	К 90/85
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009
	2
	Х 50-32-125 КЕ
	
	
	
	
	
	

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г. Сальск,                  ул. Привокзаль-ная,22/1
	1998; 2012
	2
	КМ 100-65-200/2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	1995; 2010
	2
	К 20/30
	
	
	
	
	
	


Таблица № 1.1.1.6. Сведения о технической оснащенности котельной ОАО РТП «Авторемонтник» по состоянию на 01.01.2013 г.
	Наименование котельной (ЦТП)
	Адрес котельной (ЦТП)
	Оснащенность оборудованием (насосы)
	Оснащенность оборудованием (водоподогреватели)
	Оснащенность ХВО

	
	
	год  ввода
	кол-во
	марка
	наименование
	кол-во
	марка
	год  ввода
	кол-во
	марка

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, ул. Фабричная, 2
	1999
	1
	Сетевой нанос 

Д 320-50
	Подогреватель водо-водяной 
	1
	П-200
	1976
	3
	Фильтр Na катионовый Iст.

D 1500

Hз=2000  

	
	
	1998
	1
	Сетевой нанос 

Д 320-50
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008
	1
	Сетевой нанос 

Д 320-50
	
	
	
	
	
	

	
	
	2004
	1
	Подпиточный насос К 60-85-160
	Подогреватель водо-водяной
	1
	П-400
	
	
	

	
	
	2011
	1
	Подпиточный насос К 60-85-160
	Подогреватель водо-водяной

(ГВС)
	1
	П-400
	
	
	

	
	
	
	1
	Насос сетевой отопления летний 

К 50-80-200
	
	
	
	
	
	

	
	
	1992
	1
	Насос сетевой ГВС К-80-50-200а
	
	
	
	
	
	


1.1.2. Зоны действия системы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение»

Таблица № 1.1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  Сальский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015

	ОТОПЛЕНИЕ

	ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

	1.
	Отопление жилого фонда
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4

	1.1.
	Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда
	тыс. Гкал
	74,3
	74,3
	74,3
	74,3

	1.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда
	Гкал/ч
	39,63
	39,64
	39,64
	39,64

	2.
	Новое строительство многоквартирных жилых домов
	тыс. кв. м общая площадь жилых помещений
	1,168
	1,135
	4,08
	2,014

	2.1.
	Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья
	тыс. Гкал
	0,341
	0,398
	1,376
	0,559

	2.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья
	Гкал/ч
	0,083105
	0,096928
	0,335298
	0,136269

	3.1.
	Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями
	тыс. Гкал
	0
	0,964
	0,6445
	3,881

	3.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями
	Гкал/ч
	0
	0,2349
	0,306
	3,634

	4.1.
	ВСЕГО объем потребленной тепловой энергии на  отопление
	тыс. Гкал
	74,641
	75,662
	76,3205
	78,74

	4.2.
	ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление
	Гкал/ч
	39,7
	39,87
	40,28
	43,969269

	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	1.
	Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде
	чел.
	4053
	4071
	4071
	4071

	1.1.
	Объем потребления тепловой энергии населением
	тыс. Гкал
	7,218
	7,219
	7,219
	7,219

	1.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для населения
	Гкал/ч
	3,638
	3,2985
	2,2
	2,3

	2.
	Количество потребителей ГВС  нового жилого фонда
	чел.
	0
	0
	445
	215

	2.1.
	Объем потребления тепловой энергии на ГВС населением вновь построенного жилья
	тыс. Гкал
	0
	0
	0,979
	0,473

	2.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для ГВС на новое строительство
	Гкал/ч
	0
	0
	0,716
	0,346

	3.1.
	Объем потребления ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий
	тыс. Гкал
	0
	0,1252
	0,073
	1,368

	3.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для объектов  социальной сферы и общественных зданий
	Гкал/ч
	0
	0,396
	0,231
	0,294


Таблица № 1.1.2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя СК ДТВу-2

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014

	ОТОПЛЕНИЕ

	ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

	1.
	Отопление жилого фонда
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	14,1
	14,1
	14,1

	1.1.
	Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда
	тыс. Гкал
	1,894
	2,127
	1,954

	1.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда
	Гкал/ч
	0,4642
	0,5213
	0,4789

	2.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	3.1.
	Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями
	тыс. Гкал
	0,681
	0,708
	0,708

	3.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями
	Гкал/ч
	0,167
	0,1735
	0,1735

	4.1.
	Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий
	тыс. Гкал
	16,22
	17,34
	17,33

	4.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) производственными зданиями промышленных предприятий
	Гкал/ч
	1,8515
	1,9796
	2,004

	5.1.
	ВСЕГО объем потребленной тепловой энергии на  отопление
	тыс. Гкал
	18,795
	20,175
	19,992

	5.2.
	ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление
	Гкал/ч
	2,4827
	2,6744
	2,6564


Таблица № 1.1.2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя ОАО РТП «Авторемонтник»

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014

	ОТОПЛЕНИЕ

	ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

	1.
	Отопление жилого фонда
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	50,7
	45,6
	45,6

	1.1.
	Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда
	тыс. Гкал
	5,302
	4,981
	4,971

	1.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда
	Гкал/ч
	2,941
	2,424
	2,419

	2.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	3.1.
	Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями
	тыс. Гкал
	2,671
	2,616
	2,305

	3.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями
	Гкал/ч
	1,302
	1,275
	1,123

	4.1.
	Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий
	тыс. Гкал
	2,398
	3,076
	3,076

	4.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) производственными зданиями промышленных предприятий
	Гкал/ч
	1,519
	1,949
	1,949

	5.1.
	ВСЕГО объем потребленной тепловой энергии на  отопление
	тыс. Гкал
	10,371
	10,673
	10,352

	5.2.
	ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление
	Гкал/ч
	5,76
	5,65
	5,49


         1.1.3. Индивидуальные источники тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением пользуются многоквартирные жилые дома, организации социальной сферы, общественных зданий и предприятия. Малоэтажная усадебная застройка г. Сальска имеет индивидуальное отопление.

         1.2. Тепловые сети, сооружения на них

Таблица № 1.2.1. Информация о тепловых сетях филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	Ведомственная принадлежность сетей
	Организация, обслуживающая сети
	Год ввода в эксплуатацию
	Физическая длина участка, м
	D подающего трубопро-вода
	D  обратного трубопро-вода
	Тип прокладки
	Материал
	% износа

	
	
	
	м
	мм
	мм
	
	
	

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	2007-10
	2283,78
	D 57-159
	Надземная, бесканальная,
	сталь
	10

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	2006
	3988
	D 57-159
	Надземная, бесканальная,
	сталь
	25

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	2005
	4753,9
	D 57-425
	Надземная, бесканальная,
	сталь
	30

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	2004
	854,5
	D 76-219
	Надземная, бесканальная
	сталь
	35

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	2002
	1496,5
	D 76-219
	Надземная, бесканальная
	сталь
	40

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	2000
	537,4
	D 76-219
	Надземная, канальная
	сталь
	50

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1995
	2140,6
	D 57-159
	Надземная, канальная, бесканальная
	сталь
	65

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1989
	603,1
	D 57-159
	Надземная, канальная
	сталь
	70

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1985
	2534,5
	D 57-273
	Надземная, канальная
	сталь
	70

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1981
	63,6
	D57-76
	Надземная
	сталь
	70

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1979
	792,5
	D 76-159
	Канальная
	сталь
	80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1974
	1455
	D 57-108
	Надземная канальная, 
	сталь
	80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1969
	325,6
	D 57-108
	Надземная,

канальная
	сталь
	80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «Донэнерго»
	Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети
	1961
	200
	D 108
	надземная
	сталь
	80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 1.2.2. Информация о тепловых сетях СК ДТВу-2
	Ведомственная принадлежность сетей
	Организация, обслуживающая сети
	Год ввода в эксплуатацию
	Физическая длина участка, (в 2-х трубном измерении) м
	D подающего трубопро-вода
	D  обратного трубопро-вода
	Тип прокладки
	Материал
	% износа

	
	
	
	м
	мм
	мм
	
	
	

	Газовая котельная (г.Сальск ул.Островского,3)
	СК ДТВу-2
	2002
	5671
	219 ;  219
	Надземная, подземная
	сталь
	100

	Газовая (паро) котельная (г.Сальск, ул.Островского,3)
	СК ДТВу-2
	2002
	256
	100 ;  100
	Надземная
	сталь
	100

	Газовая котельная (г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1)
	СК ДТВу-2
	1996
	2088
	159 ;  159
	Надземная, подземная
	сталь
	100


Таблица № 1.2.3. Информация о тепловых сетях ОАО РТП «Авторемонтник»
	Ведомственная принадлежность сетей
	Организация, обслуживающая сети
	Год ввода в эксплуатацию
	Физическая длина участка,

(в 2-х трубном измерении)  м
	Тип прокладки
	Материал
	% износа

	
	
	
	м
	
	
	

	ОАО РТП «Авторемонтник»
	ОАО РТП «Авторемонтник»
	1972
	7824
	Надземная, подземная
	сталь
	58


Схема размещения сетей теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» представлена в Приложении № 2 настоящей Схемы.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

  1.3. Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд пользуется централизованным теплоснабжением. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Часть социальной сферы и общественных зданий МО «Сальское городское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеет индивидуальное отопление. 

Крупные промышленные предприятия для теплоснабжения имеют свои котельные, а мелкие предприятия подключены к централизованной системе отопления.  

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляют филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник» и СК ДТВу-2.
1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии

Таблица № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	Потребители тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопление
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопление
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Централизованное теплоснабжение
	39,64
	3,5
	43,14
	39,94
	3,51
	43,45
	40,24
	3,51
	43,75
	44,24
	3,87
	48,11

	Жилой фонд
	23,9
	2,2
	26,1
	24,0
	2,2
	26,2
	24,3
	2,2
	26,5
	24,5
	2,3
	26,8

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	11,5
	1,1
	12,6
	11,7
	1,11
	12,81
	11,7
	1,11
	12,81
	15,5
	1,37
	16,87

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	4,24
	0,2
	4,44
	4,24
	0,2
	4,44
	4,24
	0,2
	4,44
	4,24
	0,2
	4,44


Таблица № 1.4.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности СК ДТВу-2

	Потребители тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Централизованное теплоснабжение
	2,4827
	0,088
	2,5707
	2,6744
	0,1377
	2,8121
	2,6564
	0,1286
	2,7641

	Жилой фонд
	0,4642
	0,0208
	0,485
	0,5213
	0,0300
	0,5513
	0,4789
	0,0209
	0,4998

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,167
	0
	0,167
	0,1735
	0
	0,1735
	0,1735
	0
	0,1735

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	1,8515
	0,0672
	1,9187
	1,9796
	0,1077
	2,1037
	2,004
	0,1077
	2,1117


Таблица № 1.4.3. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности ОАО РТП «Авторемонтник»

	Потребители тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	Централизованное теплоснабжение
	5,762
	0,203
	5,965
	5,648
	0,211
	5,859
	5,491
	0,203
	5,965
	5,491
	0,203
	5,965
	5,491
	0,203
	5,965

	Жилой фонд
	2,941
	0,159
	3,1
	2,424
	0,169
	2,593
	2,419
	0,159
	3,1
	2,419
	0,159
	3,1
	2,419
	0,159
	3,1

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	1,302
	0,044
	1,346
	1,275
	0,042
	1,317
	1,123
	0,044
	1,346
	1,123
	0,044
	1,346
	1,123
	0,044
	1,346

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	1,519
	_
	1,519
	1,949
	-
	1,949
	1,949
	-
	1,519
	1,949
	-
	1,519
	1,949
	-
	1,519


1.5. Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных 

Таблица № 1.5.1. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей (температурный график 95 – 70 0С)

	Температура наружного воздуха,
	Температура воды в подающем трубопроводе
	Температура воды в обратном трубопроводе

	Тнв 0С
	Тп0С
	То0С

	8
	70
	58,7

	7
	70
	58,4

	6
	70
	58,1

	5
	70
	57,8

	4
	70
	57,5

	3
	70
	57,2

	2
	70
	56,9

	1
	70
	56,6

	0
	70
	56,3

	-1
	70
	56,1

	-2
	70
	55,8

	-3
	70
	55,5

	-4
	70
	55,20

	-5
	70
	54,90

	-6
	70
	54,70

	-7
	70,1
	54,50

	-8
	71,8
	55,60

	-9
	73,5
	56,70

	-10
	75,2
	57,70

	-11
	76,9
	58,80

	-12
	78,6
	59,90

	-13
	80,3
	60,90

	-14
	82
	62,00

	-15
	83,6
	63,00

	-16
	85,3
	64,00

	-17
	86,9
	65,00

	-18
	88,5
	66,00

	-19
	90,2
	67,00

	-20
	91,8
	68,00

	-21
	93,4
	69,00

	-22
	95
	70,00


Таблица № 1.5.2. Температурный график работы теплосети без нагрузки горячего водоснабжения при средней температуре воздуха внутри отапливаемых помещений +18 °С (филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей) 
	Температура наружного воздуха,
	Температура воды в подающем трубопроводе
	Температура воды в обратном трубопроводе

	Тнв 0С
	Тп0С
	То0С

	8
	42,4
	36,2

	7
	44,4
	37,5

	6
	46,4
	38,9

	5
	48,3
	40,2

	4
	50,2
	41,5

	3
	52,1
	42,7

	2
	54,0
	44,0

	1
	55,8
	45,2

	0
	57,7
	46,4

	-1
	59,5
	47,6

	-2
	61,3
	48,8

	-3
	63,1
	50,0

	-4
	64,9
	51,1

	-5
	66,6
	52,2

	-6
	68,4
	53,4

	-7
	70,1
	54,50

	-8
	71,8
	55,60

	-9
	73,5
	56,70

	-10
	75,2
	57,70

	-11
	76,9
	58,80

	-12
	78,6
	59,90

	-13
	80,3
	60,90

	-14
	82,0
	62,00

	-15
	83,6
	63,00

	-16
	85,3
	64,00

	-17
	86,9
	65,00

	-18
	88,5
	66,00

	-19
	90,2
	67,00

	-20
	91,8
	68,00

	-21
	93,4
	69,00

	-22
	95,0
	70,00


1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	Теплоснабжающая организация
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	Факт 2012 год

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	56,789
	56,789
	2,3
	1,3
	55,49
	12
	5,1
	40,9
	14,59

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск, ул. Фабричная,2
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	19,5
	10
	1,949
	19,5
	6
	1,18
	5,65
	13,85

	СК ДТВу-2

	г. Сальск
	Котельная по ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	4,3
	0,5
	0,005
	4,3
	11,8
	0,109
	2,167
	2,133

	Г. Сальск
	Котельная по

ул.Островского,3
	16
	16
	1,74
	0,027
	16
	24,7
	0,389
	2,838
	13,162

	г.Сальск
	Котельная по ул.Островского,3 (парокотельная)
	9
	9
	4
	0,063
	9
	0
	0
	1,515
	7,485


1.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица № 1.6.1.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2028 г.

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника,  Гкал/час

	Централизованное  теплоснабжение
	111,35
	105,59
	105,92
	107,47
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»  Сальский район тепловых сетей
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789

	БМК 1
	г. Сальск,  ул. Халтурина 17б
	0,36
	
	
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 2
	г. Сальск,  ул. Новостройка 135
	0,36
	
	
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 3
	г. Сальск,  ул. Магистральная 16
	0,39
	
	
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	БМК4
	г. Сальск,  ул. Пушкина 32
	0,52
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	БМК 5
	г. Сальск,  Заречье
	0,344
	
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	БМК6
	г. Сальск,  Кучурда
	1,892
	
	
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	БМК 7
	г. Сальск,  ул. ул.Кутузова
	1,892
	
	
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, ул. Фабричная,2
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Газовая котельная
	ул.Островского,3
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	Парокотельная
	ул.Островского,3 (парокотельная)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9


1.6.2. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности 

В МО «Сальское городское поселение» отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных.

1.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»   Сальский район тепловых сетей
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час

	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2028 г.

	Централизованное теплоснабжение
	3,144
	3,347
	3,362
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	1,1
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	БМК 1
	г. Сальск,  ул. Халтурина 17б
	
	
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	БМК 2
	г. Сальск,  ул. Новостройка 135
	
	
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	БМК 3
	г. Сальск,  ул. Магистральная 16
	
	
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	БМК4
	г. Сальск,  ул. Пушкина 32
	
	
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	БМК 5
	г. Сальск,  Заречье
	
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	БМК6
	г. Сальск,  Кучурда
	
	
	
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	БМК 7
	г. Сальск,  ул. Ул.Кутузова
	
	
	
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул. Привокзальная, 22/1
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Газовая котельная
	ул. Островского, 3
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Парокотельная
	ул. Островского, 3

(парокотельная)
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	ул. Фабричная, 2
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949
	1,949


1.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

      Таблица № 1.6.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2028 г.

	Централизованное теплоснабжение
	105,589
	104,29
	104,617
	106,152
	109,774
	109,774
	109,774
	109,774
	109,774
	109,774
	109,774
	109,774
	109,774
	109,774

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»  Сальский район тепловых сетей
	56,789
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49
	55,49

	БМК 1
	г. Сальск,  ул. Халтурина 17б
	
	
	
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	БМК 2
	г. Сальск,  ул. Новостройка 135
	
	
	
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	БМК 3
	г. Сальск,  ул. Магистральная 16
	
	
	
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366

	БМК4
	г. Сальск,  ул. Пушкина 32
	
	
	
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495

	БМК 5
	г. Сальск,  Заречье
	
	
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327
	0,327

	БМК6
	г. Сальск,  Кучурда
	
	
	
	
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811

	БМК 7
	Г.Сальск ул.Кутузова
	
	
	
	
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул. Привокзальная, 22/1
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Газовая котельная
	ул. Островского, 3
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	Парокотельная
	ул. Островского, 3

(парокотельная)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	ул. Фабричная, 2
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5


1.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 1.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	
	
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	в т. ч.
	Потери теплоно-сителя с потерями тепловой энергии
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях

	
	
	
	Потери  мощности   в тепловых сетях через изоляцию
	Потери  мощности за счет потерь теплоносителя
	
	
	
	

	
	
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	м3
	Гкал
	Гкал
	Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	13992
	11327
	2665
	15818
	13992
	13992
	13992

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	9704
	9172
	532
	11471
	9704
	9704
	9704

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, ул. Фабричная, 2
	2240
	2116
	124
	2687
	2240
	2240
	2240

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул. Привокзальная, 22/1
	451
	13
	438
	296
	451
	451
	451

	Газовая котельная
	ул. Островского, 3
	1597
	26
	1571
	1364
	1597
	1597
	1597


Таблица № 1.6.5.2. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2028 г.

	
	
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях

	
	
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	13992
	13992
	13992
	13992
	13992
	13992
	13992
	13992

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	9704
	9704
	9704
	9704
	9704
	9704
	9704
	9704

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, ул. Фабричная, 2
	2240
	2240
	2240
	2240
	2240
	2240
	2240
	2240

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул. Привокзальная, 22/1
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451
	451

	Газовая котельная
	ул. Островского, 3
	1597
	1597
	1597
	1597
	1597
	1597
	1597
	1597


1.6.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	2013

	Централизованное теплоснабжение
	
	
	
	нет
	нет

	ОАО «Донэнерго» Сальский район тепловых сетей
	56,789
	56,789
	14,59
	нет
	нет


Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	2013

	Централизованное теплоснабжение
	105,589
	105,589
	51,22
	нет
	нет

	ОАО «Донэнерго» Сальский район тепловых сетей
	56,789
	56,789
	14,59
	нет
	нет

	СК ДТВу-2

	г.Сальск
	ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	4,3
	2,133
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Островского,3
	16
	16
	13,162
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Островского,3 (парокотельная)
	9
	9
	7,485
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, ул. Фабричная, 2
	19,5
	19,5
	13,85
	нет
	нет


Таблица № 1.6.6.2. Значения перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

	Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	2014
	107,47
	107,47
	51,22
	нет
	нет

	2015
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2016
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2017
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2018
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2019
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2020
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2021
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2022
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2023
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет

	2028
	111,13
	111,13
	51,22
	нет
	нет


1.6.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

Таблица № 1.6.7.1. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника 2013 г., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка (мощность),  Гкал/ч

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2028

	Централизованное теплоснабжение
	92,02
	92,02
	92,35
	93,3
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	43,22
	43,22
	43,22
	43,22
	43,4
	43,4
	43,4
	43,4
	43,4
	43,4
	43,4
	43,4
	43,4
	43,4

	БМК 1
	
	
	
	0,21
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	БМК 2
	
	
	
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	БМК 3
	
	
	
	0,12
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	БМК4
	
	
	
	0,45
	  0,45
	 0,45
	 0,45
	  0,45
	  0,45
	  0,45
	  0,45
	  0,45
	  0,45
	  0,45

	БМК 5
	
	
	0,33
	  0,33
	  0,33
	 0,33
	 0,33
	  0,33
	  0,33
	  0,33
	  0,33
	  0,33
	  0,33
	  0,33

	БМК6
	
	
	
	
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86

	БМК 7
	
	
	
	
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Газовая котельная
	ул.Островского,3
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	Парокотельная
	ул.Островского,3 (парокотельная)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	г. Сальск, ул. Фабричная, 2
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5


1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица № 1.7.1.1. Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Объем теплоносителя                              м3
	Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/час
	Водоподготов-ительная установка

	
	
	Отопление
	Горячее водоснабже-ние
	Всего
	
	Тип

	2013 год

	Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	кот.Кузнечная, 102а
	 ул.Кузнечная, 102а
	458
	19
	477
	 
	ФИП 1-0,7-0,6  

ФИП 11-0,7-0,6

	кот.Павлова,2
	 ул.Павлова,2
	52
	1
	53
	0
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Халтурина, 21
	ул.Халтурина, 21
	56
	12
	68
	 
	Комплексон-6

	кот.Морской, 1
	пер .Морской, 1
	31
	 
	31
	 
	Комплексон-6

	кот.Береговая, 2а
	ул. Береговая, 2а
	90
	4
	94
	 
	 

	кот.Промышленная, 2а
	ул.Промышленная, 2а
	144
	33
	177
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Коломийцева, 128
	ул.Коломийцева, 128
	76
	 
	76
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Московская, 14
	ул.Московская, 14
	175
	1,4
	176,4
	 
	NEKNA  DPS


	кот. Родниковая, 4
	 ул.Родниковая, 4
	79
	4,5
	83,5
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Седова,1а/131а
	 ул.Седова, 1а/131а
	16
	2,6
	18,6
	 
	Комплексон-6

	кот.Кутузова, 1
	 ул.Кутузова, 1
	5,7
	 
	5,7
	 
	Комплексон-6

	кот.Верхняя, 178
	 ул.Верхняя, 178
	4,9
	 
	4,9
	 
	Комплексон-6

	кот.Столбовая,88
	ул.Столбовая, 88
	5,1
	 
	5,1
	 
	 

	кот.Ленина, 5
	 ул.Ленина, 5
	1,1
	 
	1,1
	 
	 

	кот.К.Маркса, 19а
	 ул.К.Маркса, 19а
	7,4
	 
	7,4
	 
	 

	кот.Можайского, 16
	 ул.Можайского, 16
	1,6
	0,07
	1,67
	 
	 

	кот.Крымского, 32
	 ул.Крымского, 32
	3,7
	0,1
	3,8
	 
	 

	кот.Шк.площадь, 7
	ул.Шк.площадь, 7
	2,2
	0,1
	2,3
	 
	 

	кот.Победы, 27
	 ул.Победы, 27
	3,7
	 
	3,7
	 
	 

	кот.Соц.Труда, 31
	 ул.Соц.труда, 31
	2
	0,3
	2,3
	 
	 

	кот.Железнодорожная, 63
	ул.Железнодорожная, 63
	8,4
	0,6
	9
	 
	 

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная 

ОАО РТП «Авторемонтник»
	ул. Фабричная, 2
	2,8
	15,1
	17,9
	3,76
	П-400


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.8.1. Потребление газа на теплоснабжение МО «Сальское городское поселение»
Город Сальск полностью газифицирован. В восточной части поселения, на границе городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на газопроводе высокого давления.

 От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по районам города с запиткой ГРПШ, ГРП и котельным. Разводка газопроводов выполнена тупиковой.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Сальского городского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, об​щественных зданий и промышленных предприятий.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупнённы​ми показателями.

Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью.
Расходы газа по промышленным предприятиям рассчитаны, исходя из анкет​ных данных предприятий о их теплопотреблении.

Таблица № 1.8.1.1 Расчетное потребление газа

	№ п/п
	Наименование планировочного района
	Наименование потре​бителей
	Расход газа, млн. м3/год

	
	
	
	I этап рас​чётного срока -2019 г.
	II этап рас​чётного срока -2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	«Сальск» (Центральный)
	усадебная застройка
	18,657
	15,158

	
	
	многоквартирная и об​щественная застройка
	5,200
	7,167

	2.
	«Низовский»
	усадебная застройка
	46,615
	46,615

	
	
	многоквартирная и об​щественная застройка
	0,220
	0,412

	3.
	«Капустине»»
	усадебная застройка
	29,434
	29,783

	
	
	многоквартирная и об​щественная застройка
	0,100
	0,153

	4.
	«Новосальск»
	усадебная застройка
	40,728
	59,419

	
	
	многоквартирная и об​щественная застройка
	4,050
	5,061

	5.
	«Кучур-Да»
	усадебная застройка
	31,420
	31,898

	
	
	многоквартирная и об​щественная застройка
	2,250
	3,138

	6.
	«Заречный»
	усадебная застройка
	40,103
	53,201

	
	
	многоквартирная и об​щественная застройка
	0,310
	0,572

	7.
	«Промышленный»
	промышленная и ком​мунально-складская за​стройка
	4,080
	8,328

	
	Всего:
	
	223,167
	260,905


        Таблица № 1.8.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения
	Населенный пункт
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания условного топлива
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии
	Фактический удельный расход  топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо
	Аварийный вид топлива

	
	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	
	

	
	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	 
	т у.т
	тыс м3/тонн
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/

Гкал
	
	

	2011

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	55,223
	83,6
	 
	7000
	 
	13901,31
	 
	164,1
	166,4
	 
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	27
	газ
	7000
	1,155
	4240,14
	3672
	158,9
	157,7
	136,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	5,2
	газ
	7000
	1,153
	867,6
	752,2
	161,3
	165,47
	144,7
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	5,2
	газ
	7000
	1,155
	1093,94
	947,6
	168,98
	212,56
	182,2
	нет
	нет

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,7
	газ
	7000
	1,153
	260,64
	226
	157,42
	151,21
	132,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	5,3
	газ
	7000
	1,153
	795,15
	689,4
	155,09
	149,46
	130,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5,4
	газ
	7000
	1,155
	828,63
	717,7
	157,5
	152,31
	132,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10,6
	газ
	7000
	1,155
	1839,02
	1593,4
	173,86
	172,87
	150,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	12,7
	газ
	7000
	1,153
	2014,37
	1746,4
	158,5
	158,54
	137,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8
	5,5
	газ
	7000
	1,155
	920,51
	797,3
	182,39
	166,06
	145,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,6
	газ
	7000
	1,155
	276,42
	239,3
	162,47
	170,51
	149,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,4
	газ
	7000
	1,153
	76,69
	66,5
	173,09
	176,85
	166,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,3
	газ
	7000
	1,153
	56,17
	48,7
	160,2
	194,56
	162,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	105,19
	116,7
	233,69
	263,43
	291,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,1
	уголь
	7000
	0,9
	29,28
	32,5
	235,4
	251,3
	325,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,5
	уголь
	7000
	0,9
	116,61
	129,8
	230,49
	235,86
	259,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	70,53
	78
	234,66
	249,55
	260,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,6
	уголь
	7000
	0,9
	136,93
	151,2
	232,59
	249,85
	252,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	69,62
	77,2
	233,97
	248,07
	257,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	66,73
	73,9
	231,63
	248,88
	246,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 31
	0,25
	0,2
	уголь
	7000
	0,9
	37,14
	41
	243,92
	240,78
	205,0
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.

	2012

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	56,765
	80,01
	 
	7000
	 
	13502,51
	 
	166,3
	168,75
	 
	нет 
	нет  

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	26,5
	газ
	7000
	1,156
	4120,72
	3560,2
	162,43
	155,52
	134,3
	нет 
	нет  

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	4,8
	газ
	7000
	1,155
	824,93
	714,4
	167,43
	171,6
	148,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	4,9
	газ
	7000
	1,156
	1071,31
	925,9
	172,46
	217,77
	189,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,7
	газ
	7000
	1,155
	249,05
	215,7
	157,41
	153,05
	126,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	5,1
	газ
	7000
	1,155
	776,82
	672,7
	158,49
	151,73
	131,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5
	газ
	7000
	1,156
	789,57
	682,4
	157,1
	157,2
	136,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10
	газ
	7000
	1,156
	1716,42
	1484
	166,3
	171,08
	148,4
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	11,23
	газ
	7000
	1,155
	1827,88
	1582,9
	154,4
	162,71
	141,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8,688
	5
	газ
	7000
	1,156
	780,45
	674,7
	174,4
	157,42
	134,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,53
	газ
	7000
	1,156
	269,56
	232,7
	161,1
	176,13
	152,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,4
	газ
	7000
	1,155
	76,56
	66,3
	172,5
	186,35
	165,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,34
	газ
	7000
	1,155
	58,08
	50,3
	169,97
	171,89
	147,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	106,97
	119,8
	230,5
	276,2
	299,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,1
	уголь
	7000
	0,9
	31,88
	35,6
	231,42
	336,68
	356,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	110,5
	122,9
	230,62
	262,85
	307,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,27
	уголь
	7000
	0,9
	70,12
	78,7
	232,34
	263,22
	291,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,5
	уголь
	7000
	0,9
	136,91
	153,3
	229,62
	260,97
	306,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,27
	уголь
	7000
	0,9
	70,36
	78,7
	233,69
	260,75
	291,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	80,23
	89,7
	230,5
	270,75
	299,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 30
	0,34
	0,17
	уголь
	7000
	0,9
	42,67
	47,8
	230,4
	258,32
	281,2
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Жележнодорожная 63
	0,764
	1,1
	уголь
	7000
	0,9
	291,52
	327,1
	230
	265,28
	297,4
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.

	2013 г.

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	56,765
	79,56
	 
	7000
	 
	13390,02
	 
	168,3
	168,3
	 
	нет 
	нет 

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	26,2
	газ
	7000
	1,15
	4283,7
	3725
	163,76
	163,7
	142,2
	нет 
	нет

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	5,1
	газ
	7000
	1,15
	872,3
	758,6
	171,37
	171,37
	148,7
	нет
	нет 

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	5,2
	газ
	7000
	1,15
	880,5
	765,7
	169,01
	169
	147,3
	нет 
	нет 

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,3
	газ
	7000
	1,15
	215,72
	187
	157,3
	157,3
	143,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	4,4
	газ
	7000
	1,15
	695,7
	605
	158,18
	158,2
	137,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5,9
	газ
	7000
	1,15
	930,5
	809,1
	158,83
	158,8
	137,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10,8
	газ
	7000
	1,15
	1743,5
	1516,1
	161,1
	161,1
	140,4
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	10,9
	газ
	7000
	1,15
	1678,3
	1459,4
	154,4
	154,4
	133,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8,688
	4,5
	газ
	7000
	1,15
	821,6
	714,5
	181,29
	181,3
	158,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,6
	газ
	7000
	1,15
	253,2
	220,2
	161,11
	161,1
	137,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,3
	газ
	7000
	1,15
	57,3
	49,9
	172,5
	172,5
	166,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,3
	газ
	7000
	1,15
	49,8
	43,3
	154,5
	154,5
	144,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,3
	уголь
	7000
	0,88
	74,4
	84,5
	231,1
	231,1
	281,7
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,08
	уголь
	7000
	0,88
	18,8
	21,4
	231,2
	231,2
	267,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,4
	уголь
	7000
	0,88
	91,4
	103,9
	230,4
	230,4
	259,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,25
	уголь
	7000
	0,88
	57,8
	65,7
	231,2
	231,2
	262,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,47
	уголь
	7000
	0,88
	109,4
	124,3
	230,6
	230,6
	264,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,25
	уголь
	7000
	0,88
	58,7
	66,7
	233,8
	233,8
	266,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,27
	уголь
	7000
	0,88
	61,3
	69,7
	230,4
	230,4
	258,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 31
	0,34
	0,16
	уголь
	7000
	0,88
	36,7
	41,8
	236,5
	236,5
	261,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Жележнодорожная 63
	0,764
	0,88
	уголь
	7000
	0,88
	399,4
	453,8
	228,8
	228,8
	515,7
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.


1.9. Надежность теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203):

· «надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций»;

· надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

· постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

На котельных МО «Сальское городское поселение» в период отопительных сезонов не было фактов отказов оборудования источников тепловой энергии.

В филиале ОАО «Донэнерго» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник» и СК ДТВу-2 не было предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» по всем параметрам надежности системы.  

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Финансовое положение предприятий, предоставляющих услугу по теплоснабжению, представлено в таблице:

	Таблица 1.10.1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности на основании Постановлений № 48/90 от 30 ноября 2012 г., № 52/21 от 19  декабря 2012 г.,  утверждённых РСТ РО  для Сальского района тепловых сетей на 2013 год

	 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Принято РСТ на 2013 год

	
	
	
	

	1
	Вид регулируемой деятельности
	x
	Тепловая энергия
	Поставка горячей воды

	2
	Выручка от регулируемой деятельности 
	тыс.руб.
	185 410,19
	18461,11

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 
	тыс.руб.
	182 700,84
	18540,58

	3.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс.руб.
	 
	 

	3.2
	Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения
	тыс.руб.
	 
	16213,64

	3.3
	Расходы на топливо
	тыс.руб.
	66 066,41
	 

	3.3.1
	газ природный по регулируемой цене
	Стоимость
	тыс.руб.
	57 941,64
	 

	
	
	Объем
	тыс. м3
	11 919,36
	 

	
	
	Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
	тыс.руб.
	4,86
	 

	
	
	Способ приобретения
	x
	 
	 

	3.3.2
	уголь каменный
	Стоимость
	тыс.руб.
	8 124,77
	 

	
	
	Объем
	тонны
	2 002,92
	 

	
	
	Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
	тыс.руб.
	4,06
	 

	
	
	Способ приобретения
	x
	 
	 

	3.4
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
	тыс.руб.
	16 938,49
	 

	3.4.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
	руб.
	4,04
	 

	3.4.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	4 196,0000
	 

	3.5
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс.руб.
	342,17
	2326,94

	3.6
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс.руб.
	80,77
	 

	3.7
	   Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс.руб.
	15 670,67
	 

	3.8
	   Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	4 732,54
	 

	3.9
	Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе
	тыс.руб.
	26 146,00
	 

	3.10
	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс.руб.
	260,00
	 

	3.11
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	4 911,48
	 

	3.11.1
	Расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	2 660,70
	 

	3.11.2
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	803,53
	 

	3.12
	Общехозяйственные (управленческие) расходы
	тыс.руб.
	23 668,25
	 

	3.12.1
	Расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	11 027,08
	 

	3.12.2
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	3 330,18
	 

	3.13
	Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс.руб.
	26 356,83
	 

	3.14
	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс.руб.
	1 401,44
	 

	3.14
	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
	 
	тыс.руб.
	1000,20
	 

	4
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности 
	тыс.руб.
	2 709,35
	0

	5
	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности
	тыс.руб.
	0
	0

	5.1
	В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы горячего водоснабжения
	тыс.руб.
	0
	0

	6
	Установленная тепловая мощность 
	Гкал/ч
	69,32
	 

	7
	Присоединенная нагрузка 
	Гкал/ч
	48,14
	 

	8
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 
	тыс. Гкал
	91,86
	 

	9
	Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
	тыс. Гкал
	 
	 

	10
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
	тыс. Гкал
	81,85
	7,5730

	10.1
	По приборам учета
	тыс. Гкал
	18,45
	5,4830

	10.2
	По нормативам потребления (расчетным методом)
	тыс. Гкал
	63,40
	2,0900

	11
	Объем отпущенной потребителям горячей воды, в том числе:
	тыс.куб.м
	 
	122,2720

	11.1
	По приборам учета
	тыс.куб.м
	 
	88,5070

	11.2
	По нормативам потребления (расчетным методом)
	тыс.куб.м
	 
	33,7650

	12
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	11,00
	 

	13
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
	км
	22,40
	 

	14
	Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	27,80
	 

	15
	Количество теплоэлектростанций
	ед.
	 
	 

	16
	Количество тепловых станций и котельных
	ед.
	31
	 

	17
	Количество тепловых пунктов
	ед.
	1
	 

	18
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел.
	87
	 

	19
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	168,41
	 

	20
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кВт*ч/Гкал
	45,68
	 

	21
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб. м/Гкал
	0,18
	 


	Таблица 1.10.2. Калькуляция затрат ОАО РТП «Авторемонтник» на 2013 год, тыс. руб.

	 
	Наименование показателя
	Принято РСТ на 2013 год

	
	
	

	1
	Является ли организация плательщиком НДС
	                Нет

	2
	Сырье, основные материалы
	               204,12

	3
	Вода на технологические цели
	186,99

	4
	Вспомогательные материалы, в том числе
	609,73

	5
	Работы и услуги производственного характера
	21,78

	6
	Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)
	9947,89

	6.1
	Уголь
	0

	6.2
	Газ природный всего, в том числе:
	9947,89

	6.3
	Газ лимитный
	9947,89

	6.4
	Газ сверхлимитный
	0

	6.5
	Мазут
	0

	6.6
	Дизельное топливо
	0

	6.7
	Печное бытовое топливо
	0

	7
	Энергия, в том числе
	2438,05

	7.1
	энергия (покупная энергия) на технологические цели
	2438,05

	7.2
	затраты на покупную тепловую энергию
	0

	7.3
	С коллекторов, всего
	0

	7.4
	от станций с мощностью производства >= 25 МВт
	0

	7.5
	Из тепловой сети, всего
	0

	7.6
	от станций с мощностью производства >= 25 МВт
	0

	7.7
	от котельных (некомбинированная выработка)
	0

	7.8
	покупка потерь из тепловой сети
	0

	7.9
	от котельных (некомбинированная выработка)
	0

	8
	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:
	2438,05

	8.1
	объём энергии (тыс.кВт*ч)
	564,52

	8.2
	объём заявленной мощности (МВт)
	0

	8.3
	энергия на хозяйственные нужды
	0

	8.4
	электрическая энергия
	0

	8.5
	объём энергии (тыс.кВт*ч)
	0

	9
	Затраты на оплату труда
	2416,32

	9.1
	оплата труда основных производственных рабочих
	1129,32

	9.2
	оплата труда ремонтного персонала
	440,28

	9.3
	оплата труда цехового персонала
	322,44

	9.4
	оплата труда АУП
	524,28

	9.5
	заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности
	0

	10
	Отчисления на социальные нужды, в том числе
	734,56

	10.1
	отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих
	343,31

	10.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала
	133,85

	10.3
	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала
	98,02

	10.4
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
	159,38

	10.5
	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала
	0

	11
	Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
	213,5

	12
	Прочие затраты всего, в том числе
	344,85

	13
	средства на страхование
	22,5

	14
	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
	20,7

	15
	отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
	0

	16
	аренда
	0

	17
	налог на землю
	0

	18
	прочие непроизводственные расходы
	301,65

	19
	Недополученный доход
	0

	20
	по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России
	0

	21
	экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды
	0

	22
	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования
	0

	23
	Итого расходы
	16930,80

	23.1
	из них на ремонт
	1205,64

	24
	Валовая прибыль
	169,31

	25
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)
	0

	26
	Прибыль на социальное развитие
	0

	27
	Прибыль на поощрение
	0

	28
	Прибыль на прочие цели
	0

	29
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе
	169,31

	29.1
	налог на прибыль
	0

	29.2
	налог на имущество
	0

	29.3
	другие налоги
	169,31

	30
	Необходимая валовая выручка без НДС
	17100,11

	31
	Необходимая валовая выручка с НДС
	17100,11

	32
	Полезный отпуск продукции всего (Гкал).

 Всего с учётом перепродажи, но без учёта транспортировки
	10680,00


Таблица № 1.10.3. Калькуляция себестоимости тепловой энергии СК ДТВу-2

	Наименование показателя
	Единица измерения
	факт 2009
	факт 2010
	факт 2011
	факт 2012
	план 2013

	Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)
	x
	производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

	выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	33928,4
	32974,5
	45478,1
	55541
	36139,53

	себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	34052,4
	37292,6
	45447,8
	56839,8
	35724,73

	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	расходы на топливо
	тыс. руб.
	11438
	13313,5
	14564,5
	15906,6
	17827,76

	газ
	Стоимость
	тыс. руб.
	11438
	13313,5
	14564,5
	15906,6
	17827,76

	
	Объем
	тыс. куб. м
	3955
	3550,4
	3574,2
	3218
	3557,75

	
	Стоимость 1й единицы объема
	тыс. руб.
	2892
	3750
	4074,9
	4943
	5010

	уголь
	Стоимость
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Объем
	тонн
	
	
	
	
	

	
	Стоимость 1й единицы объема
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
	тыс. руб.
	2122,1
	2296,9
	2227
	2605
	4000,17

	средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч
	руб.
	2,16
	2,56
	2,64
	3,23
	4,04

	объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	983,1
	989,1
	843,3
	807,2
	983,1

	расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	206
	170,1
	204,5
	290,1
	304,02

	расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	6118,5
	8670,9
	11377,2
	13087,9
	6819,47

	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	1591,1
	2157,9
	3597,6
	4072,2
	2073,12

	расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	6157,7
	2588,6
	5510,7
	12227,6
	2285,04

	аренда имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	0
	2844,4
	2370,5
	5031,1
	953,13

	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	435,6
	898,5
	1866
	1539,9
	77

	Прочие затраты
	тыс. руб.
	5983,4
	4351,8
	3729.8
	2079,4
	1385,02

	общепроизводственные (цеховые) расходы
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	общехозяйственные (управленческие) расходы
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)
	тыс.руб.
	-124
	-4318,1
	30,3
	-1298,8
	414,8


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица № 1.11.1. Тарифы за услугу отопления Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению Сальский территориальный участок)

	Показатели
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Централизованное отопление

	Тариф руб./Гкал (без учета НДС)
	1463,54
	1413,18
	1510,54
	С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 1510,54

С 01.07.2012г. по31.08.2012г. – 1601,17

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 1642,25
	С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 1642,25

С 01.07.2012г. по 31.12.2012г. – 1682,27

	Решение о принятом тарифе №, дата
	Постановление Региональной службы по тарифам  № 12/3 от 10.11.2008г
	Постановление Региональной службы по тарифам  № 12/6 от 15.10.2009г
	Постановление Региональной службы по тарифам  № 15/3 от 10.11.2010г
	Постановление Региональной службы по тарифам  № 23/4 от 30.11.2011г
	Постановление Региональной службы по тарифам  № 52/21 от 19.12.2012г

	Сроки действия тарифа
	С 01.01.2009г. по 31.12.2009г
	С 01.01.2010г. по 31.12.2010г
	С 01.01.2011г. по 31.12.2011г
	С 01.01.2012г. по 30.06.2012г.

С 01.07.2012г. по31.08.2012г.

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г.
	С 01.01.2012г. по 30.06.2012г.

С 01.07.2012г. по 31.12.2012г.


Таблица № 1.11.2. Информация о ценах (тарифах) за услугу отопления филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	№ п/п
	
	Срок действия тарифа

	
	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	
	
	
	
	с  01.01.2012 по 30.06.2012
	с  01.07.2012 по 31.08.2012
	с 01.09.2012 по 31.12.2012
	с 01.01.2013 по 30.06.2013
	с 01.07.2013 по 31.12.2013

	1.1
	Величина установленного тарифа на тепловую энергию, руб. за Гкал (без НДС)
	1748,21
	2010,44
	2010,44
	2131,07
	2230,78
	2230,78
	2295,25

	
	-наименование органа, принявшего решение об утверждении тарифа
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО

	
	-дата и номер постановления
	15.10.09 №12/6
	10.11.10 №15/3
	30.11.2011 №23/4
	30.11.2011 

23/4
	30.11.2011

23/4
	19.12.2012

№52/21
	19.12.2012 №52/1



	
	-источник официального опубликования постановления
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Молот» №1-2 от11.01.2013
	Газета «Молот» №1-2 от11.01.2013

	1.2
	Величина установленного тарифа на горячую воду, руб. за 1 м³ (без НДС)
	Не устанавливалась
	135,42
	133,39
	141,41
	147,86
	147,86
	154,10

	
	-наименование органа, принявшего решение об утверждении тарифа
	Не принималось
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО
	РСТ РО

	
	-дата и номер постановления
	Не принималось
	30.11.10 №18/4
	30.11.2011 №23/5
	30.11.2011 №23/5
	30.11.2011 №23/5
	30.11.2012 № 90
	30.11.2012 № 90

	
	-источник официального опубликования постановления
	Не публиковалось
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»
	Газета «Сальская степь»м № 207-208 № 29.12.2012
	Газета «Сальская степь»м № 207-208 № 29.12.2012

	1.3
	Величина установленного тарифа на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час
	Не устанавливалась
	Не устанавливалась
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось

	
	-наименование органа, принявшего решение об утверждении тарифа
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось

	
	-дата и номер постановления
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось
	Не принималось

	
	-источник официального опубликования постановления
	Не публиковалось
	Не публиковалось
	Не публиковалось
	Не публиковалось
	Не публиковалось
	Не публиковалось
	Не публиковалось


Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению для филиала ОАО «Донэнерго»  Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник» и СК ДТВу-2 не устанавливалась. 

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 

Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, СК ДТВу-2 и ОАО РТП «Авторемонтник» выявил наличие целого ряда проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу данных проблем относится:

- имеет место высокий уровень морального и физического износа части основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, имеется оборудование и теплотрассы, выработавшие нормативный срок службы;

- часть котельного оборудования имеет большую степень износа. Средний уровень износа некоторого теплотехнического данного оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

ВЫВОДЫ:

Необходимость обновления основных фондов в системе теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для полного и надежного обеспечения населения и экономики муниципального образования тепловыми ресурсами, повышение рисков развития кризисных ситуаций в теплообеспечении населенного пункта. 

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Генеральным планом МО «Сальское городское поселение» предусмотрено отопление и горячее водоснабжение новых проектируемых застроек. Генеральным планом теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от блочно-модульных котельных  или от индивидуальных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Таблица 2.1. Тепловые потоки и расходы сетевой воды на проектируемую застройку в г. Сальске

	№ микрорайона
	Категория зданий
	Этаж-ность
	А,
	m,
	qо,
	Жилые здания
	Обществ. и пром. здания
	Qсум.,
	Над-ка
	Qсум.,
	Gd,

	
	
	
	м3
	чел
	Ср
	Qотп max,
	Qгвс m,
	Qотп max,
	Qвент max,
	Qгвс m,
	МВт
	10%
	Гкал/ч
	м3/час

	
	
	
	
	
	
	МВт
	МВт
	МВт
	МВт
	МВт
	
	МВт
	
	

	БМК  № 1жилые дома
	0,11756
	0,24355
	0
	0
	0
	0,36111
	0,397221
	0,3429606
	3,2

	Кучурда ул. Халтурина
	Жил.
	3
	2337
	80
	171
	0,06846
	0,14988
	0
	0
	0
	0,21834
	0,240174
	0,207896
	1,9

	Кучурда ул. Халтурина
	жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,09367
	0
	0
	0
	0,14277
	0,157047
	0,1350642
	1,3

	БМК №2   жилые дома
	0,1212
	0,243558
	0
	0
	0
	0,364758
	0,4012338
	0,149064
	3,6

	Кучурда ул.Навостройка,135
	Жил.
	3
	2043
	65
	171
	0,0606
	0,121779
	0
	0
	0
	0,182379
	0,2006169
	0,17253
	1,9

	Кучурда ул.Навостройка,135
	Жил.
	3
	2043
	65
	171
	0,0606
	0,121779
	0
	0
	0
	0,182379
	0,2006169
	0,17253
	1,9

	БМК3 жилые дома
	0,1473
	0,241683
	0
	0
	0
	0,388983
	0,4278813
	0,367977
	5,04

	Ново-Сальск 

ул. Магистральная
	Жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,080561
	0
	0
	0
	0,129661
	0,1426271
	0,122659
	1,68

	Ново-Сальск 

ул. Магистральная
	Жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,080561
	0
	0
	0
	0,129661
	0,1426271
	0,122659
	1,68

	Ново-Сальск 

ул. Магистральная
	Жил.
	3
	1557
	50
	171
	0,0491
	0,080561
	0
	0
	0
	0,129661
	0,1426271
	0,122659
	1,68

	БМК № 4 жилой дом
	0,16335
	0,311581
	
	
	
	0,474931
	0,5224241
	0,4492847
	4,6

	Центр ул.Пушкина,32
	Жил.
	9
	6720
	200
	171
	0,16335
	0,311581
	
	
	
	0,474931
	0,5224241
	0,4492847
	4,6

	БКМ №5 МДОУ
	
	
	0,245034
	0,082774
	0,0165
	0,344308
	0,3787388
	0,325715
	5,58

	Заречье
	МДОУ
	2
	14061,6
	240
	171
	
	
	0,245034
	0,082774
	0,0165
	0,344308
	0,3787388
	0,325715
	5,58

	Кот. по ул. Промышленная2/3а
	0,1411
	0,0415
	0,011292
	0,193892
	0,2123812
	0,18342
	3,6

	Ново-Сальск
	МДОУ
	2
	7059
	140
	171
	
	
	0,1411
	0,0415
	0,011292
	0,193892
	0,2123812
	0,18342
	3,6

	БМК6  бассейн
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,963
	2,16
	1,86
	36,3

	Кучурда
	Oбщ.
	1-2эт
	7500
	170
	97
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,963
	2,16
	1,86
	36,3

	БМК 7   ледовый дворец
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,963
	2,16
	1,86
	36,3

	Кучурда, ул. Кутузова
	Oбщ.
	2
	7500
	170
	97
	0
	0
	1,622
	0,195
	0,147
	1,93
	2,16
	1,86
	36,3


Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения увеличиваются в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для вновь строящейся застройки жилых домов, социальной сферы и общественных зданий.

Таблица № 3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля соб. нужд, %
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2013
	105,92
	105,92
	3,7%
	3,92
	104,617
	10,9%
	6,82
	48,2
	50,89

	2014
	107,47
	107,47
	3,7%
	3,98
	106,152
	11,3%
	6,91
	48,09
	49,35

	2015
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	51,42
	45,73

	2016
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	52,06
	45,73

	2017
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	52,99
	45,73

	2018
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	53,29
	45,73

	2019
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	53,56
	45,73

	2020
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	53,94
	45,73

	2021
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	54,22
	45,73

	2022
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	54,52
	45,73

	2023
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	54,52
	45,73

	2028
	111,13
	111,13
	3,8%
	4,22
	109,774
	11,7%
	7,21
	54,52
	45,73


3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Зоны действия котельных МО «Сальское городское поселение» представлены в Приложении № 1 настоящей Схемы.

В перспективе радиус эффективного теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» будет меняться. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения учтет новую застройку многоквартирных домов, новые объекты социальной сферы и новые общественные здания.
Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица № 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Объем теплоносителя                              м3
	Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/час
	Водоподготов-ительная установка

	
	
	Отопление
	Горячее водоснабже-ние
	Всего
	
	Тип

	2014 год

	Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	кот.Кузнечная, 102а
	 ул.Кузнечная, 102а
	458
	19
	477
	 
	ФИП 1-0,7-0,6  

ФИП 11-0,7-0,6

	кот.Павлова,2
	 ул.Павлова,2
	52
	1
	53
	0
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Халтурина, 21
	ул.Халтурина, 21
	56
	12
	68
	 
	Комплексон-6

	кот.Морской, 1
	пер .Морской, 1
	31
	 
	31
	 
	Комплексон-6

	кот.Береговая, 2а
	ул. Береговая, 2а
	90
	4
	94
	 
	 

	кот.Промышленная, 2а
	ул.Промышленная, 2а
	144
	33
	177
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Коломийцева, 128
	ул.Коломийцева, 128
	76
	 
	76
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Московская, 14
	ул.Московская, 14
	175
	1,4
	176,4
	 
	NEKNA  DPS

	кот. Родниковая, 4
	 ул.Родниковая, 4
	79
	4,5
	83,5
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Седова,1а/131а
	 ул.Седова, 1а/131а
	16
	2,6
	18,6
	 
	Комплексон-6

	кот.Кутузова, 1
	 ул.Кутузова, 1
	5,7
	 
	5,7
	 
	Комплексон-6

	кот.Верхняя, 178
	 ул.Верхняя, 178
	4,9
	 
	4,9
	 
	Комплексон-6

	кот.Столбовая,88
	ул.Столбовая, 88
	5,1
	 
	5,1
	 
	 

	кот.Ленина, 5
	 ул.Ленина, 5
	1,1
	 
	1,1
	 
	 

	кот.К.Маркса, 19а
	 ул.К.Маркса, 19а
	7,4
	 
	7,4
	 
	 

	кот.Можайского, 16
	 ул.Можайского, 16
	1,6
	0,07
	1,67
	 
	 

	кот.Крымского, 32
	 ул.Крымского, 32
	3,7
	0,1
	3,8
	 
	 

	кот.Шк.площадь, 7
	ул.Шк.площадь, 7
	2,2
	0,1
	2,3
	 
	 

	кот.Победы, 27
	 ул.Победы, 27
	3,7
	 
	3,7
	 
	 

	кот.Соц.Труда, 31
	 ул.Соц.труда, 31
	2
	0,3
	2,3
	 
	 

	кот.Железнодорожная, 63
	ул.Железнодорожная, 63
	8,4
	0,6
	9
	 
	 

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная 

ОАО РТП «Авторемонтник»
	ул. Фабричная, 2
	2,8
	15,1
	17,9
	3,76
	П-400

	2015 год

	Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	кот.Кузнечная, 102а
	 ул.Кузнечная, 102а
	458
	19
	477
	 
	ФИП 1-0,7-0,6  

ФИП 11-0,7-0,6

	кот.Павлова,2
	 ул.Павлова,2
	52
	1
	53
	0
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Халтурина, 21
	ул.Халтурина, 21
	56
	12
	68
	 
	Комплексон-6

	кот.Морской, 1
	пер .Морской, 1
	31
	 
	31
	 
	Комплексон-6

	кот.Береговая, 2а
	ул. Береговая, 2а
	90
	4
	94
	 
	 

	кот.Промышленная, 2а
	ул.Промышленная, 2а
	144
	33
	177
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Коломийцева, 128
	ул.Коломийцева, 128
	76
	 
	76
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Московская, 14
	ул.Московская, 14
	175
	1,4
	176,4
	 
	NEKNA  DPS

	кот. Родниковая, 4
	 ул.Родниковая, 4
	79
	4,5
	83,5
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Седова,1а/131а
	 ул.Седова, 1а/131а
	16
	2,6
	18,6
	 
	Комплексон-6

	кот.Кутузова, 1
	 ул.Кутузова, 1
	5,7
	 
	5,7
	 
	Комплексон-6

	кот.Верхняя, 178
	 ул.Верхняя, 178
	4,9
	 
	4,9
	 
	Комплексон-6

	кот.Столбовая,88
	ул.Столбовая, 88
	5,1
	 
	5,1
	 
	 

	кот.Ленина, 5
	 ул.Ленина, 5
	1,1
	 
	1,1
	 
	 

	кот.К.Маркса, 19а
	 ул.К.Маркса, 19а
	7,4
	 
	7,4
	 
	 

	кот.Можайского, 16
	 ул.Можайского, 16
	1,6
	0,07
	1,67
	 
	 

	кот.Крымского, 32
	 ул.Крымского, 32
	3,7
	0,1
	3,8
	 
	 

	кот.Шк.площадь, 7
	ул.Шк.площадь, 7
	2,2
	0,1
	2,3
	 
	 

	кот.Победы, 27
	 ул.Победы, 27
	3,7
	 
	3,7
	 
	 

	кот.Соц.Труда, 31
	 ул.Соц.труда, 31
	2
	0,3
	2,3
	 
	 

	кот.Железнодорожная, 63
	ул.Железнодорожная, 63
	8,4
	0,6
	9
	 
	 

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная 

ОАО РТП «Авторемонтник»
	ул. Фабричная, 2
	2,8
	15,1
	17,9
	3,76
	П-400

	2016 год

	Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	кот.Кузнечная, 102а
	 ул.Кузнечная, 102а
	458
	19
	477
	 
	ФИП 1-0,7-0,6  

ФИП 11-0,7-0,6

	кот.Павлова,2
	 ул.Павлова,2
	52
	1
	53
	0
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Халтурина, 21
	ул.Халтурина, 21
	56
	12
	68
	 
	Комплексон-6

	кот.Морской, 1
	пер .Морской, 1
	31
	 
	31
	 
	Комплексон-6

	кот.Береговая, 2а
	ул. Береговая, 2а
	90
	4
	94
	 
	 

	кот.Промышленная, 2а
	ул.Промышленная, 2а
	144
	33
	177
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Коломийцева, 128
	ул.Коломийцева, 128
	76
	 
	76
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Московская, 14
	ул.Московская, 14
	175
	1,4
	176,4
	 
	NEKNA  DPS

	кот. Родниковая, 4
	 ул.Родниковая, 4
	79
	4,5
	83,5
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Седова,1а/131а
	 ул.Седова, 1а/131а
	16
	2,6
	18,6
	 
	Комплексон-6

	кот.Кутузова, 1
	 ул.Кутузова, 1
	5,7
	 
	5,7
	 
	Комплексон-6

	кот.Верхняя, 178
	 ул.Верхняя, 178
	4,9
	 
	4,9
	 
	Комплексон-6

	кот.Столбовая,88
	ул.Столбовая, 88
	5,1
	 
	5,1
	 
	 

	кот.Ленина, 5
	 ул.Ленина, 5
	1,1
	 
	1,1
	 
	 

	кот.К.Маркса, 19а
	 ул.К.Маркса, 19а
	7,4
	 
	7,4
	 
	 

	кот.Можайского, 16
	 ул.Можайского, 16
	1,6
	0,07
	1,67
	 
	 

	кот.Крымского, 32
	 ул.Крымского, 32
	3,7
	0,1
	3,8
	 
	 

	кот.Шк.площадь, 7
	ул.Шк.площадь, 7
	2,2
	0,1
	2,3
	 
	 

	кот.Победы, 27
	 ул.Победы, 27
	3,7
	 
	3,7
	 
	 

	кот.Соц.Труда, 31
	 ул.Соц.труда, 31
	2
	0,3
	2,3
	 
	 

	кот.Железнодорожная, 63
	ул.Железнодорожная, 63
	8,4
	0,6
	9
	 
	 

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная 

ОАО РТП «Авторемонтник»
	ул. Фабричная, 2
	2,8
	15,1
	17,9
	3,76
	П-400

	2023 год

	Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	кот.Кузнечная, 102а
	 ул.Кузнечная, 102а
	458
	19
	477
	 
	ФИП 1-0,7-0,6  

ФИП 11-0,7-0,6

	кот.Павлова,2
	 ул.Павлова,2
	52
	1
	53
	0
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Халтурина, 21
	ул.Халтурина, 21
	56
	12
	68
	 
	Комплексон-6

	кот.Морской, 1
	пер .Морской, 1
	31
	 
	31
	 
	Комплексон-6

	кот.Береговая, 2а
	ул. Береговая, 2а
	90
	4
	94
	 
	 

	кот.Промышленная, 2а
	ул.Промышленная, 2а
	144
	33
	177
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Коломийцева, 128
	ул.Коломийцева, 128
	76
	 
	76
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Московская, 14
	ул.Московская, 14
	175
	1,4
	176,4
	 
	NEKNA  DPS

	кот. Родниковая, 4
	 ул.Родниковая, 4
	79
	4,5
	83,5
	 
	ФИП 1-0,7-0,6

	кот.Седова,1а/131а
	 ул.Седова, 1а/131а
	16
	2,6
	18,6
	 
	Комплексон-6

	кот.Кутузова, 1
	 ул.Кутузова, 1
	5,7
	 
	5,7
	 
	Комплексон-6

	кот.Верхняя, 178
	 ул.Верхняя, 178
	4,9
	 
	4,9
	 
	Комплексон-6

	кот.Столбовая,88
	ул.Столбовая, 88
	5,1
	 
	5,1
	 
	 

	кот.Ленина, 5
	 ул.Ленина, 5
	1,1
	 
	1,1
	 
	 

	кот.К.Маркса, 19а
	 ул.К.Маркса, 19а
	7,4
	 
	7,4
	 
	 

	кот.Можайского, 16
	 ул.Можайского, 16
	1,6
	0,07
	1,67
	 
	 

	кот.Крымского, 32
	 ул.Крымского, 32
	3,7
	0,1
	3,8
	 
	 

	кот.Шк.площадь, 7
	ул.Шк.площадь, 7
	2,2
	0,1
	2,3
	 
	 

	кот.Победы, 27
	 ул.Победы, 27
	3,7
	 
	3,7
	 
	 

	кот.Соц.Труда, 31
	 ул.Соц.труда, 31
	2
	0,3
	2,3
	 
	 

	кот.Железнодорожная, 63
	ул.Железнодорожная, 63
	8,4
	0,6
	9
	 
	 

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная 

ОАО РТП «Авторемонтник»
	ул. Фабричная, 2
	2,8
	15,1
	17,9
	3,76
	П-400


Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

В МО «Сальское городское поселение» предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица № 5.1.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии
	№ п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

	Строительство блочно-модульных котельных

	1
	БМК № 1 по ул. Халтурина
	+
	
	
	
	
	

	2
	БМК № 2 по ул. Новостройка
	
	+
	
	
	
	

	3
	БМК № 3 по ул. Магистральная
	
	
	+
	
	
	

	4
	БМК № 4 по ул. Пушкина
	
	
	
	+
	
	

	5
	БМК № 5 в микрорайоне «Заречье»
	
	+
	
	
	
	

	6
	БМК № 6 в микрорайоне «Кучурда»
	
	
	
	
	+
	

	7
	БМК № 7 в микрорайоне «Кучурда»
	
	
	
	
	
	+


5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 5.2.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

	№ п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

	1
	Реконструкция с заменой котлов для увеличения мощности котельной по ул. Кутузова, 1 «д»
	
	+
	
	
	



5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица № 5.3.1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	1
	Перевод котлов на котельной Ленина, 5 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 0,0622 Гкал/ч)
	+
	
	
	
	

	2
	Перевод котлов на котельной Можайского, 16 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 0,0933 Гкал/ч, установленная – 0,32 Гкал/ч)
	
	+
	
	
	

	3
	Перевод котлов на котельной Столбовая, 88 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 1,08 Гкал/ч, установленная – 0,203 Гкал/ч)
	
	+
	
	
	

	4
	Газификация котельной К.Маркса, 19а (Присоединенная нагрузка – 0,1965 Гкал/ч)
	
	
	+
	
	

	5
	Газификация котельной Соц.Труда, 31 (Присоединенная нагрузка – 1,1815 Гкал/ч, установленная – 0,2475 Гкал/ч)
	
	
	
	+
	

	6
	Газификация котельной Крымского, 32 (Присоединенная нагрузка – 0,1188 Гкал/ч, установленная – 0,91 Гкал/ч)
	
	
	
	
	+


5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы, не предусмотрены.
5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В МО «Сальское городское поселение» не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В МО «Сальское городское поселение» не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В МО «Сальское городское поселение» не предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Загрузка источников тепловой энергии будет иметь следующий вид:
     Таблица № 5.7.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределение тепловой нагрузки 
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2028 г.

	
	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника,  Гкал/час

	Централизованное  теплоснабжение
	111,35
	105,59
	105,92
	107,47
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»  Сальский район тепловых сетей
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789

	БМК 1
	г. Сальск,  ул. Халтурина 17б
	0,36
	
	
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 2
	г. Сальск,  ул. Новостройка 135
	0,36
	
	
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 3
	г. Сальск,  ул. Магистральная 16
	0,39
	
	
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	БМК4
	г. Сальск,  ул. Пушкина 32
	0,52
	
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	БМК 5
	г. Сальск,  Заречье
	0,344
	
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	БМК6
	г. Сальск,  Кучурда
	1,892
	
	
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	БМК 7
	г. Сальск,  ул. ул.Кутузова
	1,892
	
	
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск, ул. Фабричная,2
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Газовая котельная
	ул.Островского,3
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	Парокотельная
	ул.Островского,3 (парокотельная)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9


5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. МО «Белокалитвинское городское поселение» планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. 
Таблица № 5.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	2013-2014
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2022-2023
	2024-2028

	
	
	Темпера-турный график, ⁰С
	Темпера-турный график, ⁰С
	Темпера-турный график, ⁰С
	Темпера-турный график, ⁰С
	Темпера-турный график, ⁰С
	Темпера-турный график, ⁰С
	Темпера-турный график, ⁰С

	Централизованное теплоснабжение

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

	Кузнечная 102а
	г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Павлова 2
	г. Сальск,  ул.Павлова, 2
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Халтурина 21
	г. Сальск,  ул Халтурина, 21
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Морской 1
	г. Сальск,  ул пер.Морской, 1
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Береговая 2
	г. Сальск,  ул Береговая, 2а
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Промышленная, 2а/3а
	г. Сальск,  ул Промышленная, 2а/3а
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Коломийцева, 128
	г. Сальск,  ул Коломийцева, 128
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Московская, 14
	г. Сальск,  ул .Московская, 14
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Родниковая, 4
	г. Сальск,  ул .Родниковая, 4
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Седова, 1а/131а
	г. Сальск,  ул. Седова, 1а/131а
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Кутузова, 1д
	г. Сальск,  ул .Кутузова, 1д
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Верхняя, 178-а
	г. Сальск,  ул. Верхняя, 178-а
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Столбовая, 88
	г. Сальск,  ул. Столбовая, 88
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Ленина, 5
	г. Сальск,  ул.Ленина, 5
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	К.Маркса, 19а
	г. Сальск,  ул. К.Маркса, 19а
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Можайского, 16
	г. Сальск,  ул. Можайского, 16
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Крымского, 32
	г. Сальск,  ул. Крымского, 32
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Школьная площадь, 7
	г. Сальск,  ул.Школьная площадь, 7
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Победы, 27
	г. Сальск,  ул.Победы, 27
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Соц.труда, 31
	г. Сальск,  ул. Соц.труда, 31
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Железнодорожная, 63
	г. Сальск,  ул. Железнодорожная, 63
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	БМК № 1
	ул. Халтурина
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	БМК № 2
	ул. Новостройка
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	БМК № 3
	ул. Магистральная
	
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	БМК № 4
	ул. Пушкина
	
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	БМК № 5
	микрорайон «Заречье»
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	БМК № 6
	микрорайон «Кучурда»
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	БМК № 7
	микрорайон «Кучурда»
	
	
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Газовая котельная
	Ростовская обл.,                           г.Сальск, ул.Островского,3
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Газовая (паро) котельная
	Ростовская обл.,                           г.Сальск ул.Островского,3 
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	г. Сальск, 

ул. Фабричная, 2
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С


5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица № 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2028 г.

	
	
	
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	Централизованное  теплоснабжение
	111,35
	107,47
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13
	111,13

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»  Сальский район тепловых сетей
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789
	56,789

	БМК 1
	г. Сальск,  ул. Халтурина 17б
	0,36
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 2
	г. Сальск,  ул. Новостройка 135
	0,36
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	БМК 3
	г. Сальск,  ул. Магистральная 16
	0,39
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	БМК4
	г. Сальск,  ул. Пушкина 32
	0,52
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	БМК 5
	г. Сальск,  Заречье
	0,344
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	БМК6
	г. Сальск,  Кучурда
	1,892
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	БМК 7
	г. Сальск,  ул. ул.Кутузова
	1,892
	
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск, ул. Фабричная,2
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	СК ДТВу-2

	Газовая котельная
	ул.Привокзальная,22/1
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Газовая котельная
	ул.Островского,3
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	Парокотельная
	ул.Островского,3 (парокотельная)
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9


Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Генеральным планом и Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Сальское городское поселение» предусмотрено новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку.

Таблица № 6.1.1. Предложения по новому строительству тепловых сетей системы теплоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Муниципальное образование «Сальское  городское поселение»

	1
	Строительство сетей теплоснабжения диаметром 50-175 мм
	+
	+
	+
	+
	+


6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В МО «Сальское городское поселение» реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица № 6.5.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	2014
	2015
	2016

	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества

	1
	Реконструкция ТС от котельной Промышленная, 2 до ТК №3 до д/с «Ивушка», ж/д Шаумяна, 4, 4а, 4б
	+
	
	

	2
	Реконструкция ТС от котельной Морской, 1 до ТК №4
	+
	
	

	3
	Реконструкция ТС от котельной Московская, 14 от уч-ка14а до ТК 38
	
	+
	

	4
	Реконструкция ТС от котельной Павлова, 2 от ж/д Свободы, 60 до школы №1
	
	+
	

	5
	Реконструкция ТС от котельной Школьная, 6 ТК №2 до медпункта
	
	+
	

	6
	Прокладка ТС на ГВС от котельной Халтурина, 21 к ж/д Халтурина, 19
	
	
	+


Глава 7. Перспективные топливные балансы

7.1. Перспектива потребления газа на теплоснабжение МО «Сальское городское поселение»

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие сети газопроводов высокого и среднего давления. 

Теплоснабжение зданий общественного назначения в проектируемых микрорайонах предусматривается от проектируемых блочных модульных котельных на газовом топливе.

Таблица № 7.1.1. Расход газа на котельные по проектируемым микрорайонам, получающим тепловую энергию от блочно-модульных котельных (в соответствии с Генпланом)

	Блочно-модульные котельные
	мощность, МВт
	Кол-во тепловой энергии
	Расход газа на теплоснабжение, тыс. м3/год

	БМК № 1
	0,42
	731
	114,5

	БМК № 2
	0,42
	785
	107,9

	БМК № 3
	0,45
	930
	116,2

	БМК № 4
	0,6
	1118
	153,6

	БМК № 5
	2,16
	1199
	164,7

	БМК № 6
	2,2
	2096
	288

	БМК № 7
	2,2
	2096
	288

	Итого:
	
	
	1232,9


Таблица № 7.1.2. Расход газа по проектируемым кварталам (нагрузка на ГРП, ШРП, ГРУ), планируемых на индивидуальное отопление

	№ п/п
	Наименование планировочного района
	Расход газа, млн. м3/год

	
	
	I этап рас​чётного срока -2019 г.
	II этап рас​чётного срока -2029 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Сальск» (Центральный)
	18,657
	15,158

	2.
	«Низовский»
	46,615
	46,615

	3.
	«Капустине»»
	29,434
	29,783

	4.
	«Новосальск»
	40,728
	59,419

	5.
	«Кучур-Да»
	31,420
	31,898

	6.
	«Заречный»
	40,103
	53,201

	
	Всего:
	206,957
	236,074


Таблица № 7.1.7. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

	Населенный пункт
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания условного топлива
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии
	Фактический удельный расход  топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо
	Аварийный вид топлива

	
	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	
	

	
	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	 
	т у.т
	тыс м3/тонн
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/

Гкал
	
	

	2011

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	55,223
	83,6
	 
	7000
	 
	13901,31
	 
	164,1
	166,4
	 
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	27
	газ
	7000
	1,155
	4240,14
	3672
	158,9
	157,7
	136,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	5,2
	газ
	7000
	1,153
	867,6
	752,2
	161,3
	165,47
	144,7
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	5,2
	газ
	7000
	1,155
	1093,94
	947,6
	168,98
	212,56
	182,2
	нет
	нет

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,7
	газ
	7000
	1,153
	260,64
	226
	157,42
	151,21
	132,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	5,3
	газ
	7000
	1,153
	795,15
	689,4
	155,09
	149,46
	130,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5,4
	газ
	7000
	1,155
	828,63
	717,7
	157,5
	152,31
	132,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10,6
	газ
	7000
	1,155
	1839,02
	1593,4
	173,86
	172,87
	150,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	12,7
	газ
	7000
	1,153
	2014,37
	1746,4
	158,5
	158,54
	137,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8
	5,5
	газ
	7000
	1,155
	920,51
	797,3
	182,39
	166,06
	145,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,6
	газ
	7000
	1,155
	276,42
	239,3
	162,47
	170,51
	149,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,4
	газ
	7000
	1,153
	76,69
	66,5
	173,09
	176,85
	166,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,3
	газ
	7000
	1,153
	56,17
	48,7
	160,2
	194,56
	162,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	105,19
	116,7
	233,69
	263,43
	291,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,1
	уголь
	7000
	0,9
	29,28
	32,5
	235,4
	251,3
	325,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,5
	уголь
	7000
	0,9
	116,61
	129,8
	230,49
	235,86
	259,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	70,53
	78
	234,66
	249,55
	260,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,6
	уголь
	7000
	0,9
	136,93
	151,2
	232,59
	249,85
	252,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	69,62
	77,2
	233,97
	248,07
	257,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	66,73
	73,9
	231,63
	248,88
	246,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 31
	0,25
	0,2
	уголь
	7000
	0,9
	37,14
	41
	243,92
	240,78
	205,0
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.

	2012

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	56,765
	80,01
	 
	7000
	 
	13502,51
	 
	166,3
	168,75
	 
	нет 
	нет  

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	26,5
	газ
	7000
	1,156
	4120,72
	3560,2
	162,43
	155,52
	134,3
	нет 
	нет  

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	4,8
	газ
	7000
	1,155
	824,93
	714,4
	167,43
	171,6
	148,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	4,9
	газ
	7000
	1,156
	1071,31
	925,9
	172,46
	217,77
	189,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,7
	газ
	7000
	1,155
	249,05
	215,7
	157,41
	153,05
	126,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	5,1
	газ
	7000
	1,155
	776,82
	672,7
	158,49
	151,73
	131,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5
	газ
	7000
	1,156
	789,57
	682,4
	157,1
	157,2
	136,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10
	газ
	7000
	1,156
	1716,42
	1484
	166,3
	171,08
	148,4
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	11,23
	газ
	7000
	1,155
	1827,88
	1582,9
	154,4
	162,71
	141,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8,688
	5
	газ
	7000
	1,156
	780,45
	674,7
	174,4
	157,42
	134,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,53
	газ
	7000
	1,156
	269,56
	232,7
	161,1
	176,13
	152,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,4
	газ
	7000
	1,155
	76,56
	66,3
	172,5
	186,35
	165,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,34
	газ
	7000
	1,155
	58,08
	50,3
	169,97
	171,89
	147,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	106,97
	119,8
	230,5
	276,2
	299,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,1
	уголь
	7000
	0,9
	31,88
	35,6
	231,42
	336,68
	356,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,4
	уголь
	7000
	0,9
	110,5
	122,9
	230,62
	262,85
	307,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,27
	уголь
	7000
	0,9
	70,12
	78,7
	232,34
	263,22
	291,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,5
	уголь
	7000
	0,9
	136,91
	153,3
	229,62
	260,97
	306,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,27
	уголь
	7000
	0,9
	70,36
	78,7
	233,69
	260,75
	291,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,3
	уголь
	7000
	0,9
	80,23
	89,7
	230,5
	270,75
	299,0
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 30
	0,34
	0,17
	уголь
	7000
	0,9
	42,67
	47,8
	230,4
	258,32
	281,2
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Жележнодорожная 63
	0,764
	1,1
	уголь
	7000
	0,9
	291,52
	327,1
	230
	265,28
	297,4
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.

	2013 г.

	филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей
	56,765
	79,56
	 
	7000
	 
	13390,02
	 
	168,3
	168,3
	 
	нет 
	нет 

	г.Сальск
	ул. Кузнечная 102а
	12,21
	26,2
	газ
	7000
	1,15
	4283,7
	3725
	163,76
	163,7
	142,2
	нет 
	нет

	г.Сальск
	ул. Павлова 2
	3,44
	5,1
	газ
	7000
	1,15
	872,3
	758,6
	171,37
	171,37
	148,7
	нет
	нет 

	г.Сальск
	ул. Халтурина 21
	3,6
	5,2
	газ
	7000
	1,15
	880,5
	765,7
	169,01
	169
	147,3
	нет 
	нет 

	г.Сальск
	пер.Морской 1
	1,72
	1,3
	газ
	7000
	1,15
	215,72
	187
	157,3
	157,3
	143,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Коломийцева 128
	3,2
	4,4
	газ
	7000
	1,15
	695,7
	605
	158,18
	158,2
	137,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Береговая 2
	3,44
	5,9
	газ
	7000
	1,15
	930,5
	809,1
	158,83
	158,8
	137,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Промышленная 2а/3а
	6,45
	10,8
	газ
	7000
	1,15
	1743,5
	1516,1
	161,1
	161,1
	140,4
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Московская 14
	6,45
	10,9
	газ
	7000
	1,15
	1678,3
	1459,4
	154,4
	154,4
	133,9
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Родниковая 4
	8,688
	4,5
	газ
	7000
	1,15
	821,6
	714,5
	181,29
	181,3
	158,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Седова 1а/131а
	1,518
	1,6
	газ
	7000
	1,15
	253,2
	220,2
	161,11
	161,1
	137,6
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Кутузова 1д
	0,244
	0,3
	газ
	7000
	1,15
	57,3
	49,9
	172,5
	172,5
	166,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Верхняя 178-а
	0,238
	0,3
	газ
	7000
	1,15
	49,8
	43,3
	154,5
	154,5
	144,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Столбовая 88
	0,743
	0,3
	уголь
	7000
	0,88
	74,4
	84,5
	231,1
	231,1
	281,7
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Ленина 5
	0,5
	0,08
	уголь
	7000
	0,88
	18,8
	21,4
	231,2
	231,2
	267,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. К.Маркса 19а
	0,6
	0,4
	уголь
	7000
	0,88
	91,4
	103,9
	230,4
	230,4
	259,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Можайского 16
	0,32
	0,25
	уголь
	7000
	0,88
	57,8
	65,7
	231,2
	231,2
	262,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Крымского 32
	0,5
	0,47
	уголь
	7000
	0,88
	109,4
	124,3
	230,6
	230,6
	264,5
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Шк.площадь 7
	0,9
	0,25
	уголь
	7000
	0,88
	58,7
	66,7
	233,8
	233,8
	266,8
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул. Победы 27
	0,9
	0,27
	уголь
	7000
	0,88
	61,3
	69,7
	230,4
	230,4
	258,1
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Соц.труда 31
	0,34
	0,16
	уголь
	7000
	0,88
	36,7
	41,8
	236,5
	236,5
	261,3
	нет
	нет

	г.Сальск
	ул.Жележнодорожная 63
	0,764
	0,88
	уголь
	7000
	0,88
	399,4
	453,8
	228,8
	228,8
	515,7
	нет
	нет

	ОАО РТП «Авторемонтник»

	г. Сальск
	Котельная ОАО РТП «Авторемонтник»
	19,5
	12,782
	Газ природный
	7986
	1,16
	2037,6
	1756,6
	158,99
	158,99
	860
	мазут
	не предусм.


Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» по всем параметрам надежности системы.  

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области на 2012-2015 гг. с перспективой  до 2030 г.

Таблица № 9.1. Модернизация источника системы теплоснабжения                                                 в ценах 2013 г.

	№ п/п
	Показатели
	Всего, тыс. руб.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества

	1
	Замена котлов для увеличения мощности котельной по ул. Кутузова, 1 «д»
	900
	
	900
	
	
	

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	900
	
	900
	
	
	


Таблица № 9.2. Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в ценах 2013 г.

	№ п/п
	Показатели
	Всего, тыс. руб.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	1
	Перевод котлов на котельной Ленина, 5 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 0,0622 Гкал/ч)
	1330
	1330
	
	
	
	

	2
	Перевод котлов на котельной Можайского, 16 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 0,0933 Гкал/ч, установленная – 0,32 Гкал/ч)
	1995
	
	1995
	
	
	

	3
	Перевод котлов на котельной Столбовая, 88 на другой вид топлива (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 1,08 Гкал/ч, установленная – 0,203 Гкал/ч)
	3309
	
	3309
	
	
	

	4
	Газификация котельной К.Маркса, 19а (Присоединенная нагрузка – 0,1965 Гкал/ч)
	2370
	
	
	2370
	
	

	5
	Газификация котельной Соц.Труда, 31 (Присоединенная нагрузка – 1,1815 Гкал/ч, установленная – 0,2475 Гкал/ч)
	4160
	
	
	
	4160
	

	6
	Газификация котельной Крымского, 32 (Присоединенная нагрузка – 0,1188 Гкал/ч, установленная – 0,91 Гкал/ч)
	2540
	
	
	
	
	2540

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	15704
	1330
	5304
	2370
	4160
	2540


Таблица № 9.3. Мероприятия по новому строительству системы теплоснабжения                   в ценах 2013 г.

	№ п/п
	Показатели
	Всего, 

тыс. руб.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Строительство блочно-модульных котельных

	1
	БМК № 1 по ул. Халтурина
	2390
	2390
	
	
	
	
	

	2
	БМК № 2 по ул. Новостройка
	2390
	
	2390
	
	
	
	

	3
	БМК № 3 по ул. Магистральная
	2590
	
	
	2590
	
	
	

	4
	БМК № 4 по ул. Пушкина
	2800
	
	
	
	2800
	
	

	5
	БМК № 5 в микрорайоне «Заречье»
	2390
	
	2390
	
	
	
	

	6
	БМК № 6 в микрорайоне «Кучурда»
	4250
	
	
	
	
	4250
	

	7
	БМК № 7 в микрорайоне «Кучурда»
	4250
	
	
	
	
	
	4250

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	21060
	2390
	4780
	2590
	2800
	4250
	4250


      Таблица № 9.4. Модернизация сетей системы теплоснабжения                              в ценах 2013 г.

	№ п/п
	Показатели
	Всего, 

тыс. руб.
	2014
	2015
	2016

	Муниципальное образование «Сальское городское поселение»

	Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества

	1
	Реконструкция ТС от котельной Промышленная, 2 до ТК №3 до д/с «Ивушка», ж/д Шаумяна, 4, 4а, 4б
	1183
	1183
	
	

	2
	Реконструкция ТС от котельной Морской, 1 до ТК №4
	849
	849
	
	

	3
	Реконструкция ТС от котельной Московская, 14 от уч-ка14а до ТК 38
	1970
	
	1970
	

	4
	Реконструкция ТС от котельной Павлова, 2 от ж/д Свободы, 60 до школы №1
	399
	
	399
	

	5
	Реконструкция ТС от котельной Школьная, 6 ТК №2 до медпункта
	364
	
	364
	

	6
	Прокладка ТС на ГВС от котельной Халтурина, 21 к ж/д Халтурина, 19
	2011
	
	
	2011

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	6776
	2032
	2733
	2011


Таблица № 9.5. Мероприятия по новому строительству сетей системы теплоснабжения      в ценах 2013 г.

	№ п/п
	Показатели
	Всего, 

тыс. руб.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Строительство сетей теплоснабжения диаметром 50-175 мм
	12185
	2437
	2437
	2437
	2437
	2437

	Капиталовложения в систему теплоснабжения
	12185
	2437
	2437
	2437
	2437
	2437


Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен: 

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Едиными теплоснабжающими организациями в МО «Сальское городское поселение» установлены филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2, которые при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблицах №№ 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. настоящих Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. Объем инвестиций первоначально определен в сумме 56 625 тыс. руб. в ценах 2013 года. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, предоставляющего услугу теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение». 

Развитие теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» в период с 2013 г. до 2028 г. предполагается базировать на использовании существующих котельных с повышением эффективности топливоиспользования и ввода новых блочно-модульных котельных. 

Разработанная схема теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.
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